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1.4.   IMENOVANJE PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG DIJELA  PROJEKTA 

 

                Na osnovu članka 51. stavak 1. Zakona o  gradnji  (Narodne novine RH br. 
153/2013..) ,  imenuje se za  projektanta građevinskog dijela  projekta 
 
 
    
                                    Boženu  Tinodi, ing. građ.- ovl. arhitekt 

 
 
TVRTKA  I  ADRESA  PROJEKTANTA:      URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE 
                                                                     Križevci, Trg J.J.Strossmayera 31 
 
STRUČNI  SMJER:                                     „ovlašteni arhitekt“ 
                                                                    broj ovlaštenja:  A 1493      
                                  
 
 
GRAĐEVINA                                                LJETNA POZORNICAZA VINSKA DOGAĐANJA 
                                                                     SA  GLEDALIŠTEM  ( PARKIRALIŠTEM)  
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                                                                     OIB: 35435239132 
 
                                                                                                                                                                                                                    
TD ( oznaka projekta):                                  09/2019. 
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Križevci, travanj 2019. 
 
 
                                                                                     GRAD KRIŽEVCI 
 
 
 
 



 

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE 
Božena Tinodi,ing.građ.-ovl. arhitektica 

KRIŽEVCI, Trg J.J.Strossmayera 31 

 
tel: 048/270-613      fax: 048/270-614 
e-mail: ured.tinodibo@email.t-com.hr 

 

Investitor: GRAD KRIŽEVCI, Križevci, Ivana zakmardija Dijankovečkog  12 Projektant: BOŽENA TINODI, ING GRAĐ. 

Građevina: LJETNA POZORNICA ZA VINSKA DOGAĐANJA SA GELDALIŠTEM  OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493 

Lokacija: KRIŽEVCI, Trg sv.Florijana 14, Kat.čest.broj: 1566  K.O.Križevci  Datum: Travanj, 2019. 

Projekt: GLAVNI  ARHITEKTONSKI  PROJEKT Broj  T. D.:  09/2019  LIST br.:      9 

  ZOP:     

 

 
 



 

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE 
Božena Tinodi,ing.građ.-ovl. arhitektica 

KRIŽEVCI, Trg J.J.Strossmayera 31 

 
tel: 048/270-613      fax: 048/270-614 
e-mail: ured.tinodibo@email.t-com.hr 

 

Investitor: GRAD KRIŽEVCI, Križevci, Ivana zakmardija Dijankovečkog  12 Projektant: BOŽENA TINODI, ING GRAĐ. 

Građevina: LJETNA POZORNICA ZA VINSKA DOGAĐANJA SA GELDALIŠTEM  OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493 

Lokacija: KRIŽEVCI, Trg sv.Florijana 14, Kat.čest.broj: 1566  K.O.Križevci  Datum: Travanj, 2019. 

Projekt: GLAVNI  ARHITEKTONSKI  PROJEKT Broj  T. D.:  09/2019  LIST br.:      10 

  ZOP:     

 

 



 

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE 
Božena Tinodi,ing.građ.-ovl. arhitektica 

KRIŽEVCI, Trg J.J.Strossmayera 31 

 
tel: 048/270-613      fax: 048/270-614 
e-mail: ured.tinodibo@email.t-com.hr 

 

Investitor: GRAD KRIŽEVCI, Križevci, Ivana zakmardija Dijankovečkog  12 Projektant: BOŽENA TINODI, ING GRAĐ. 

Građevina: LJETNA POZORNICA ZA VINSKA DOGAĐANJA SA GELDALIŠTEM  OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493 

Lokacija: KRIŽEVCI, Trg sv.Florijana 14, Kat.čest.broj: 1566  K.O.Križevci  Datum: Travanj, 2019. 

Projekt: GLAVNI  ARHITEKTONSKI  PROJEKT Broj  T. D.:  09/2019  LIST br.:      11 

  ZOP:     

 

 
 
 



 

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE 
Božena Tinodi,ing.građ.-ovl. arhitektica 

KRIŽEVCI, Trg J.J.Strossmayera 31 

 
tel: 048/270-613      fax: 048/270-614 
e-mail: ured.tinodibo@email.t-com.hr 

 

Investitor: GRAD KRIŽEVCI, Križevci, Ivana zakmardija Dijankovečkog  12 Projektant: BOŽENA TINODI, ING GRAĐ. 

Građevina: LJETNA POZORNICA ZA VINSKA DOGAĐANJA SA GELDALIŠTEM  OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493 

Lokacija: KRIŽEVCI, Trg sv.Florijana 14, Kat.čest.broj: 1566  K.O.Križevci  Datum: Travanj, 2019. 

Projekt: GLAVNI  ARHITEKTONSKI  PROJEKT Broj  T. D.:  09/2019  LIST br.:      12 

  ZOP:     

 

1.5 I Z J A V A  GLAVNOG PROJEKTANTA 

 
Na temelju čl. 108. stavak 2.  Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/2017) prilaže se: 

I Z J A V A 

o usklađenosti glavnog projekta s odredbama 
posebnih zakona i drugih propisa 

 
                                           kojom, izjavljujem da je ovaj glavni projekt usklađen sa  odredbama    važećeg 
PPU-a Grada Grada Križevaca ( Službeni vjesnik Grada Križevaca broj:3/2005., 1/2007.,1/2009., 1/2011., 
1/2013. ,4/2014.i 4/2015. ), GUP-a Grada Križevaca ( Službeni vjesnik Grada Križevaca broj: 03/2005., 

01/2007.,  01/2009.,06/2011. i 04/2014.), kao i sa 
 

a/  Odredbama posebnih zakona i drugih propisa kako slijedi: 
 

I. ZAKONI RH 
- Zakon o prostornom uređenju   NN153/13, 65/17).  
- Zakon o gradnji  NN 153/13, 20/2017. 
- Zakon o građevinskoj inspekciji  NN 153/13 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ( NN 78/15) 
- Zakon o državnom inspektoratu NN 116/08, 123/08 
- Zakon o radu NN 93/14 
- Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14 
- Uredba o izmjeni Zakona o zaštiti na radu NN 154/14 
- Zakon o sanitarnoj inspekciji  NN113/08, 88/10 
- Zakon o zaštiti od požara NN 092/2010 
- Zakon o zaštiti okoliša    NN  80/13 i 153/13 
- Zakon o zaštiti od buke  NN 30/09, 55/13,153/13 
- Zakon o zašttiti prirode NN 80/13,15/18 
- Zakon o mjernim jedinicama  NN  58/93 
- Zakon o normizaciji  NN 80/13 
- Zakon o vodama  NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 
- Zakon o zaštiti zraka NN 130/11, 47/14 
-  Zakon o otpadu  NN 178/04, uredba 153/06, 111/06,60/08,87/09 
- Zakon o cestama NN 84/11,22/13,54/13,148/13 
- Zakon o električnim komunikacijama NN 73//08,90/11,133/12,80/13,71/14 
- Zakon o energiji NN 120/12, 14/14 
- Zakon o mjeriteljstvu  NN 163/03, 194/03,111/07 
- Zakon o kemikalijama NN 18/13 
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13 
- Zakon o hrani NN 81/13, 14/14 
- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN81/13) u svezi sa Uredbom (EZ) br. 852/2004Europskoga 

parlamenta i Vijeća od 29.travnja 2004. o higijeni hrane(SL. L 139,30.4.2004),  
- Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13) 
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 79/07,113/08,43/09,79/09 
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji NN 125/08,55/12,101/13,14/14 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13 
- Zakon o veterinarstvu NN 82/13, 148/!3 
- Zakon o poljoprivredi  NN 149/09 
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu  NN 39/13 

Zakon o energestskoj učinkovitosti NN 127/14Zakon o materijalima i predmetima kji dolaze u neposredan dodir sa 
hranom(NN25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Eurospog parlamenta i Vijećaos 27.listopada 2004. O 
materijalima i premetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL:: 338, 13.11.2004.) 
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II PRAVILNICAIMA 
 
- Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanj projekata građevina NN  64/14 
- Pravilnik o geodetskom peojektu NN 12/14,56/14 
- Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima NN 79/14 
- Parvilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa NN 107/14 
- Pravilnik o ovlašetnjima za poslove zaštite na radu NN 112//14, 84/15 
- Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita NN 112/14 
- Pravilnik o izradi procjene rizika NN 112/14 
- Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu NN 112/14, 43/15, 72/15, 140/15 
- Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 91/15, 102/15 i 61/16 
- Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme NN 16/16  
- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša NN 16/16 
- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radi NN 56/83 
-  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjrima rada NN 5/84 
-  Pravilink o zaštiti na radu za mjesta radaNN 29/13 
-  Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima NN 51/08  
- Pravilini o utvršivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnka i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s 

posebnim uvjetima rada NN 3/84 , 55/85 
-  Pravilinik o sadržaju plana uređenja privremeni i zajedničkih privremenih radilišta NN 45/84, osim članka 7.8. i 9. Koji se 

odnose na iskorištavanje šuma 
- Pravilinik o zaštiti na radi pri utovaru i istovaru tereta NN 49/86 
- Pravilinik o uporabi osobnih zaštitinih sredstava NN 39/06 
- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu NN 40/07 
- Pravilini za štiti radnika od izloženosti pri uporabi radne opreme NN 21/08 
- Pravilinik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti buci na radu NN 46/08 
- Pravilinik o zaštiti radnika od rizika zboz izlođenosti vibracijama na radu NN 155/08, 
- Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom NN 88/12 
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevina NN 108/04 
- Pravilnik o mjernim jedinicama NN 02/07 
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za temeljenje građevinskih objekata NN 64/05, 74/06 
- Pravilnik o energestkom pregledu zgrada i energestkom certificiranju   NN 48/14 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade  NN 145/05, 46/08 
- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke NN 91/07 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13 
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje priključaka i prilaza na javnu cestu NN 95/14 
- Pravilnik o vrstama otpada NN 27/96 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 23/14, 51/14 
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom NN 34/08 
- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 47/08 
- Pravlnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara NN 29/13 
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora 

29/83, 36/85, 42/86 
- Pravilnik o izradi procjene opasnosti 48/97, 114/02, 126/03 
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11, 74/13 
- Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata 35/94, 55/94, 103/96, 130/07 
- Pravilnik o izmjenama. i dopunama pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata 103/96, 130/07 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe 55/94, 142/03 
- Pravilnik o sustavu za dojavu požara NN 56/99 
- Pravilnik  o izmjenama  i  dopunama  Pravilnika  o  uvjetima  za  vatrogasne  pristupe - 142/03 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara 8/06 
- Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja NN 141/11 
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama NN 54/95 
- Pravilnik o održavanju građevina NN 122/14 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, 78/13 
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- IIII TEHNIČKIM PROPISIMA 
- Tehnički propis za prozore i vrata 69/06 
- Tehnički propis za zidane konstrukcije 01/07 
- Tehnički propis za betonske konstrukcije NN 139/09,14/10,125/10, 136/12 
- Tehnički propis za drvene konstrukcije NN 121/07,58/09,125/10,136/12 
- Tehnički propis za čelične konstrukcije NN 112/08,125/10,73/12,136/12 
- Tehnički propis za aluminijske konstrukcije NN 80/13 
- Tehnički propis za dimnjakeu građevinama NN 03/07 
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 03/07 
- Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama   97/114 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128/15, 70/2018 
- Tehnički propis za sustave zaštite od munje na građevinama NN 87/08, 33/10 
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije NN05/10 
 

IV STANDARDI HRN 
-      Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe   NN broj: 63/08, 90/10 
-     Nomenklatura zaštite od požara        U.J1.001 
-     Zaštita od požara – požarno opterećenje       U.J1.030 
-     Zaštita od požara – ispitivanje gorivosti materijala      U.J1.040 
-     Zaštita od požara – ispitivanje otpornosti dimnjaka od požara     U.J1.172 
-     Zaštita od požara – ispitivanje otpornosti međukatnih konstrukcija od požara   U.J1.110 
-     Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje objekata – akustika u zgradarstvu   U.J6.201 
-     Tehnički crteži - Mjerila - HRN EN ISO 5455:2005      1-2/2005 
-     Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proračun površina i prostora - HRN ISO 9836:2011  6/2011 
-     TRVB Austrijske smjernice 100,126 
-     HRN U. J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu ( NN 53/91 i 55/96) 
 
Ovlašteni arhitekt:                  BOŽENA TINODI, ing.građ.-ovl.arhitekt, br.ovl.A 1493 
 

Tvrtka:   Ured ovlaštene arhitektice Božena Tinodi  
   Trg Josipa Juraja Strossmayera 31, 48260 Križevci 
    
Rješenje:   1493 od 08.06.2000. 
 

Križevci, travanj, ,2019. 
  
                                                                                                                                          Projektant: 
                                BOŽENA TINODI , ovl.arhitekt, br.ovl.A 1493 
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,  

2.      TEHNIČKI DIO PROJEKTA 

 

2.1.   TEKSTUALNI DIO PROJEKTA 

 

Investitor – podnositelj zahtjeva : 
(ime, prezime i adresa)  

GRAD KRIŽEVCI,  OIB: 35435239132 
48 260 KRIŽEVCI, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18 

Građevina : 
LJETNA POZORNICA ZA VINSKA DOGAĐANJA SA 
GELADLIŠTEM  ( PARKIRALIŠTE ) 

Lokacija : 
KRIŽEVCI, Trg  sv.Florijana 14 
Kat.čest.broj: 1566  K.O. Križevci 

 

Projekt izradili: 
Tvrtka : 

Ured ovlaštene arhitektice Božena Tinodi, OIB: 43975771043  
Trg Josipa Juraja Strossmayera 31, 48260 Križevci 

Projektant: 
Božena Tinodi, ing.građ.- ovl.arhitekt 
ovlaštenje HKA br. 1493 

 

 

2.1.1 OPČENITO 

 
Sažeti opis građevine/ projektni zadatak: 
 
Na zahtjev investitora izrađen je glavni građevinski projekt za UREĐENJE LJETNE POZORNICE ZA VINSKA 
DOGAĐANJA  SA GLEDALIŠTEM  ( PARKIRALIŠTEM )  na kat.čest.broj: 1556 K.O.Križevci. 
. 
          Na parcel kat.čest. broj: 1566 K.O.Križevci u Križevcima, Trg sv.Florijana 14 sa  kolnim i pješačkim ulazom 
iz Ulice Franje Tuđmana smještena je ljetna pozornica ( koja se nekada koristila za prikazivanje filmova  i 
organizaciju različitih manifestacija kada su to vremenske prilike dozvoljavale),  sa neuređenim prostorom ispred 
iste koje se koristi kao gledalište, a po potrebi i prostor za parkiranje 

 
          Parcela se nalazi u samom centru grada u zoni obuhvata GUP-a grada Križevaca u zoni javne i društvene 
namjene – D7 – kulturne namjene. 

                   Sama lokacija parcele je uži centar Grada Križevaca, Trgu sv. Florijana 14, sa javnim prometnim 
površinama povezana je kolnim i pješačkim ulazom, a nalazi se u blizini vrlo važnih prometnih paravaca: Zagreb-
Križevci-Koprivnica, Križevci-Bjelovar, Križevci- Varaždin. 

           S obzirom na navedeno prirodno i građevinsko okruženje smatram da je predmetna lokacija idelana za 
formiranje takovog javnog prostora u svrhu promicanja vinskih cesta ovog kraja , a time i vinskog turizma u ovom 
području.  
 
                Navedeni prostor može se koristiti kao i prostor udruge vinara koji će zajednički promovirati svoje 
proizvode i nastupati zajednički na vinskom tržištu i na taj način pridonositi razvoju vinogradsrtva i podrumarstva 
kao grane poljoprivrede, doprinositi razvoju ovog kraja i povećanju vlastitih prihoda i prihoda šire zajednice 

                 Sama pozornica igledalište ispred nje je u lošem stanju, izvedeno je od makadama, nije riješena 
odvodnja oborinskih voda, te je u slučaju lošeg vremena, prostor gotovo neupotrebljiv. 
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2.1.2. OPIS PLANIRANOG ZAHVATA  

 

           S obzirom na navedeno prirodno i građevinsko okruženje same parcele smatram da je predmetna 
lokacija idelana za formiranje javnog prostora „Ljetne pozornice za vinska događanja sa gledalištem ( 
parkiralištem)“ u svrhu promicanja vinskih cesta ovog kraja , a time i vinskog turizma u ovom području.  
 
                Navedeni prostor može se koristiti kao i prostor udruga vinara koji će zajednički promovirati svoje 
proizvode i nastupati zajednički na vinskom tržištu i na taj način pridonositi razvoju vinogradsrtva i 
podrumarstva kao grane poljoprivrede, doprinositi razvoju ovog kraja i povećanju vlastitih prihoda i prihoda šire 
zajednice 

 
Na predmetnom prostoru površine cca 1.270,00 m2 planira se sanirati i urediti ljetna pozornica koja bi se sa 
dvorišnim prostorom  korsitila  kao višenamjenski prostor za razna događanja na vanjskom prostoru vezana uz 
vinsku tradiciju ovog kraja a kao nadopuna postojećeg projekta „Vinskih cesta“  kao što su: Vincekovo, dani 
berbe grožđa, Martinje ( krštenje mošta) , prigodne izložbe vina i drugih vinskih manifestacija – sajmovi vina i 
opreme za vinogradsrtvo, podrumarstvo i slično. 
 
                              Da bi sama pozornica imala svoju funkciju potrebno je urediti postojeće makadamsko 
gledalište te riješiti odvodnju. 

                 U tu svrhu na površini zahvata od 1.270,00 m2 planira se urediti gledalište ( koje će se kada 
pozorrnica neće biti u funkciji koristiti kao parkiralište osobnih automobila za posjetitelje visnkih cesta 
potkalničkog kraja, koji će tu moći ostaviti svoje automobile i organizirano krenuti u obilazak vinskih cesta na 
našem području. 

               Samo gledalište( parkiralište), sa dodatnim prostorom za sjedenje  u površini od 

940,00 m2 opločiti će se betonskim opločnicima, prilazna cesta površine 86,00 m2 izvesti će se od asfalta. 
Oko površine zahvata na granici sa zelenim površinama ugraditi će se cestovni ili pješački rubnjaci , te urediti 
zelene površine od  cca 245,00 m2. 

            Na samoj pozornii potrebno je sanirati pod pozornice ( koji je neravan) izvedbom nove zagalađene AB 
ploče, te sanirati prilazne stepenice do pozornice. 
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Skupina građevine prema članku 4. Zakona o gradnji:  
  
Predmetna građevina spada u  skupinu 3 građevina zaj za koje se ne izdaje građevinska dozvola u skladu sa 
člankom 128. Zakona o gradnji ( NN broj: 153/2013 i 20/2017).  
Radovi će se izvoditi  u skladu sa člankom 5.  Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  
(  N.N. broj: 112/2017. i 34/2018. )  
 
Opis faznosti izgradnje: 
 
Projektom nije predviđena podjela izgradnje u faze, predmetnI zahvat čini jednu uporabnu cjelinu. 
 
 

2.1.3  LOKACIJA IZGRADNJE 

 
 
Opis smještaja građevine – lokacija 
 
                   Predmetna parcela nalazi se unutar građevinskog područja  Grada Križevaca u zoni obuhvata  GUP-a 
Grada Križevaca ( Službeni vjesnik Grada Križevaca broj: 03/2005.,01/2007.,01/2009.,06/2011. i 04/2014.), u 
zoni “D” društvene I javne namjene. 
 
 
 

2.1.4  NAMJENA GRAĐEVINE I PROJEKTIRANO RJEŠENJE 

 
Namjena projektirane građevine je LJETNA POZORNICA ZA VINSKA DOGAĐANJA SA GLEDALIŠTEM ( 
PARKIRALIŠTEM) 
 
Zona zahvata je površina od 1.270,00 m2, dvorišni dio parcele kat.čest.broj: 1566 K.O.Križevci sa  
postojećim kolnim i pješačkim ulazaom šririne 4,0 m na zapadu iz ulice Franje Tuđmana. 
 
Na predmetnom prostoru izvesti će se slijedeći radovi: 
 
     -     IZVRŠITI SANACIJA LJETENE POZORNICE 
      -    UREDITI POSTOJEĆI KOLNI I PJEŠAČKI PRILAZ 
      -    UREDITI GLEDALIŠTE ( PARKIRALIŠTE) KOJJE ĆE SE KORISTITI KAO  
           VIŠENAMJENSKI PROSTOR , površine 940,00 m² 
      -    UREDITI PJEŠAČKE POVRŠINE I STAZE , površine 86,00 m² 
      -    RIJEŠITI ODVODNJU OBORINSKIH VODA SA PARKIRALIŠTA 
      -    UREDITI ZELENE POVRŠINE OKO POZORNICE I GLADALIŠTA, površine 245,00 m² 
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2.1.5 KONSTRUKCIJA- GRAĐEVINSKO RJEŠENJE 

       
 

1. SANACIJA  POZORNICE 

 
Sanacija pozornice izvesti će se betoniranjem nove AB ploče pozornice zagleđenim betonom C25/30  ( 
zagalađene „helikopterom“) , debljine 12 cm sa postavom aramaturne mreže Q257 u donjoj zoni. Ujedno 
će se izvršiti sanacaija postojeći betonskih prilaznih stepenica na pozornicu. 
 
 

2. UREĐENJE GLEDALIŠTA – VIŠENAMJENSKI  PROSTOR  ( PARKIRALIŠTE) 

 
Građevinsko rješenje je prikazano detaljnim građevinskim situacijama i poprečnim presjecima.  
    
              Na prostoru gledališta – višenamjenskog prostora urediti će se 21 parkirališno mjesto za osobne 
automobile i 4 parkirališna mjesta za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 
 
                  Prilikom izvođenja radova potrebno je projektirane površine iskolčiti na terenu. Na svim površinama 
predviđenim za izvođenje kolničke konstrukcije potrebno je skinuti postojeće makadsmske slojeve podloge u visini 
od cca 20 cm, te iskopati ostale dijelove zemljenog terena gdje se vrši proširenje zone zahvata u debljini od 40 - 
60 cm tj. izvršiti iskop do nivoa posteljice.  Prilikom skidanja humusa potrebno je voditi računa o projektiranoj 
nivelaciji površina  te humus mjestimično deponirati na zeleni pojas  kako bi se njime završno profilirao teren. 
        Sav iskopani materijal odvesti sa gradilišta na predviđene deponije sa zbrinjavanjem. 
 

          Uređenje se vrši mehaničkim zbijanjem, Ms >20 i 15 MN/m2 (min 15 MN/m2), nakon skidanja humusa i 
iskopa prema projektu te prema dozvoli N.I. 
 
          Temeljno tlo mora se osposobiti da bez oštećenje i posljedica preuzme opterećenje od posteljice, nasipa te 
nosive konstrukcije. 
               Temeljno tlo mora se dovesti u optimalno stanje vlažnosti koje omogućuje pravilno zbijanje (Proctorov 
postupak - U.B1.038), što se postiže vlaženjem, sušenjem ili rahljenjem tla, nakon čega se pristupa valjanju tla.  
 

Za vrijeme građenja mora se osigurati odvodnja, a zbijanje se obavlja vibracijskim sredstvima za 
zbijanje. 

 
Posteljica se uređuje prema kotama iz projekta i obuhvaća grubo i fino planiranje materijala do tražene 
zbijenosti. 

 
          Tamponski sloj treba iznivelirati prema projektnim veličinama te sabiti do zbijenosti od min. Me=80 MN/m2 
na kolniku, odnosno Me=60 MN/m2 na stazi. Prije sabijanja tampona treba iskopati jame za izradu slivnika, 
izbetonirati dna, postaviti cijevi i kompletirati slivnik. 
 
            Nakon preuzimanja tamponskog sloja prilazi se izvođenju betonskih rubnjaka te izvođenju asfaltnih slojeva 
prilaza i oploćenja gledališta i prilaznih staza. 
 
             Na rubnim dijelovima ( na granici sa zelenom površinom i pješačkim stazama)  ugraditi će se cestovni 
rubnjak. dim. 15/25 cm, po potrebi i upušteni gdje to zahtjevaju prelazi na pješačke staze. 
              Na granici između pješačkih površina i zelenih površina ugraditi će se upušteni rubnjaci dim. 8/20/100 
cm, 
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              Sama površina gledališta( parkirališta) izvesti će se u padu prema planiranim kanalicama za odvodnju u 
nagibu od 0,5-1,0 %. 
 
          Nosive konstrukcije izvesti će se na slijedeći način: 
 

  KOLNI I PJEŠAČKI ULAZ – SPOJ NA POSTOJEĆU PROMETNICU  - 
 
- donji nosivi sloj – tampon od lom. kamenog materijala debljine 50 cm 
- donji nosivi asfaltni sloj   – bitumenizirani šljunak AC 32 base, debljine 7 cm 
- gornji habajući asfaltni sloj – asalt beton AC 11 surf, debljine 4 cm 

 
   GLEDALIŠTE ( PARKIRALIŠTE) 
 
-donji nosivi sloj – tampon od lom. kamenog materijala debljine 50 cm 
-sloj agregata za ugradnju opločnika ( 2-6mm) debljine 4 cm 
- betonski opločnici raznih dimenzija, visine 8 cm , beton C37/40 za prometnice 
  Razdjelne  linije parkirališnih mjesta će se izvesti od opločnika širine 10 cm u drugoj boji od boje 
opločnika, dok će se parkirališna mjesta za osobe sa invaliditetom odojiti opločnicima u žuitoj boji 
 
 PJEŠAČKE STAZE 
 
- donji nosivi sloj – tampon od lom. kamenog materijala debljine 30 cm 
sloj agregata za ugradnju opločnika ( 2-6mm) debljine 4 cm 
- betonski opločnici raznih dimenzija, visine 8 cm , C37/40  za prometnice 
 
 

 
   ZELENE POVRŠINE 
 
     Nakon završetak svih građevinskih radova, izvođać je dužan očistiuti gradilište od viška materijala, sve 
površine izvan zahvata vratiti u prvobitno stanje i urediti planirane zelene površine oko prostora navoženjem sloja 
humusa debljine cca 30 cm i planiranjem površine. 
 
 
   PROMETNA SIGNALIZACIJA 
 
         Na površini gledališta označiti će se površine za parkiranje ugradnjom linijskih opločnika druge boje. 
         Na spoju kolnog prilaza sa javnom gradskom prometnicom postaviti će se odgovarajuća vertikalna i 
horizontalana signalizacija u skladu sa Prvavilnikomo prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 
33/05, regulaciju prometa prilikom izvođenja radova potrebno je izvesti u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa 
na cestama (NN67/08)  
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2.1.6 ODVODNJA SA GLEDALIŠTA ( PARKIRALIŠTA) 

       
 
          Kanalizacijski sustav odvodnje oborinske  bit će potpuno zatvoren, bit će izveden vodonepropusno te neće 
imati dodira s okolnim vodnogospodarskim objektima. 

 
Vode onečišćene naftnim derivatima, a to su oborinske vode koje dolaze iz slivnog kanala i 

slivnika, odnosno oborinske vode koje se skupljaju na asfaltnim i betonskim površinama prilazne ceste i 
parkirališta, uvode se u recipijent tek nakon potrebnog predtretmana voda preko odvajala lakih tekućina 
- separatora, volumena V = cca. 5.000 l, koji je predviđen za nazivni protok od 20 l/s. 
Vađenje pijeska i mulja iz taložnice slivnog kanala, slivnika kao i čišćenje odvajala lakih tekućina će se 
obavljati ručno, u vremenskim razmacima koji ovise od učestalosti oborina i dotoka onečišćenih otpadnih 
voda, a u skladu s Uputama za rukovanje i održavanje kanalizacijskog sustava  
Upute će investitor predočiti nakon rekonstrukcije i dogradnje kanalizacijskog sustava tj. na tehničkom 
pregledu građevine. 

 
 

Čišćenje odvajala lakih tekućina (separatora) se obavlja tako da se gornji, masni sloj izgrabi pomoću 

posude s dugom ručkom, volumena 1-2 litre. 
Skupljene lake tekućine iz odvajala lakih tekućina će se deponirati u limene kante, zapremnine 20, 50 ili 
200 litara, koje obvezno trebaju imati poklopce koji dobro i nepropusno zatvaraju, pune će se kante 
periodički odvoziti u spalionicu, a neizgorjeli ostaci na sanitarnu deponiju, o čemu će investitor sklopiti 
ugovor s poduzećem koje je ovlašteno za takve radove. 
Tek se čiste i pročišćene oborinske vode s asfaltnih i betonskih površina uvode u izlazni, integralni dio 
kanalizacijskog sustava. 
 

Iza separatora se postavlja kontrolno revizijsko okno RO, a zatim se pročišćene oborinske vode s 
asfaltnih i betonskih površina, kao i krovne oborinske vode, uvode u sabirno, odnosno spojno okno (okno 
sa žabljim poklopcem), a zatim spaja na postojeću odvodnju oborinskih voda na parceli ( vidi situaciju). 
 

Sabirni i izlazni kanalizacijski cjevovod oborinske kanalizacije građevine treba izvesti s PVC-cijevima 

nazivne dimenzije 160 mm i 200 mm 
 

Svi kanalizacijski cjevovodi su vidljivi na Situaciji iz ovog projekta. 
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2.1.7 - OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA RADOVE NA PROMETNIM POVRŠINAMA  I  
           SANACIJA OKOLIŠA     GRADILIŠTA - PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 
            KVALITETE 

 

1) PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI  
 

a) Iskolčenje  građevine 
Iskolčenje  građevine obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci s projekta prenose na teren, 
osiguranje pozicija, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme 
građenja do predaje građevine investitoru. 

 
KONTROLA ZA VRIJEME GRAĐENJA 
Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčenu  trasu (građevine), osiguranje 
svih točaka, postavljenih profila, repera i poligonih točaka. 

 
 

b) Čišćenje terena 
Uklanjanje umjetnih objekata 
Ovim radovima obuhvaćeno je rušenje postojećih umjetnih objekata tako da se ne izazove šteta na 
susjednim objektima i posjedima. Mjesto i način deponiranja treba odrediti prema uputama nadzornog 
inženjera. 
c) Tehnička oprema i priprema gradilišta za rad 
Izvođač je dužan prije početka građevinskih radova dostaviti naručiocu ili nadzornom inženjeru plan 
organizacije gradilišta i tehničke opreme te operativni plan izvršenja ugovorenih radova. 

 
2) ZEMLJANI RADOVI 
 
VAŽNO: 

Pošto se radovi izvode u neporednoj blizini zgrada uz temelje i pročelja istih potrebno je provoditi 
pažljivi ručno / strojni iskop do dubine maksimalno 40,0 cm, od kote postojećeg terena. 
Kod ugradnje novog tamponskog sloja potrebno je izvršiti dilataciju od temelja ugradnjom razdjelne 
trake tj. izolacijom V4, širine 50,0 cm. 
Ukoliko se kod iskopa ustanove određena oštećenja na temljima zgrada potrebno je obustaviti radove 
te o istome obavjestiti vlasnika zgrade. 
ZABRANJENO STROJNO ZBIJANJE TAMPONA VIBRACIJSKIM SREDSTVIMA. DOZVOLJENO JE 
ZBIJANJE VALJANJEM BEZ UPOTREBE VIBRACIJA. 

 
Iskop humusa: 
 

Rad obuhvaća površinski iskop humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno ili privremeno 
odlagalište. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja 
kakvoće, projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera i ovim ostalim propisima. 
Zbog svojih svojstava humus pod opterećenjem znatno mijenja obujam, a pri promjenama količine vode 
osjetno mu se smanjuje nosivost, tako da nije pogodan kao građevni materijal i mora ga se odstraniti. 
Humusno tlo iskopava se s površina na trasi ceste kao i s površina pozajmišta. 
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Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na 
zadovoljavajući način. Šiblje se mjestimično može odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega mora 
odvojiti prije upotrebe humusa pri humuziranju kosina nasipa ili usjeka ceste. 
Odguravanje humusa u odlagalište mora se obavljati tako da ne dođe do miješanja s nehumusnim 
materijalom. Ako postoji višak humusa, potrebno je prethodno predvidjeti lokaciju i oblik odlagališta za 
njegovo odlaganje. 

Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona prekomjerno razvlažila. 
Stoga tijekom iskopa treba voditi računa o tome da je omogućena stalna poprečna i uzdužna odvodnja. Vodu 
treba odvesti izvan trupa ceste priključkom na neki odvodni jarak, potok ili prirodnu depresiju. 
Površine na kojima je nakon iskopa humusa predviđena izrada nasipa potrebno je odmah urediti i zbiti te izraditi i 
zbiti prvi sloj nasipa. 
 

Debljinu humusnog sloja ustanovljuje nadzorni inženjer u prisutnosti ovlaštenog predstavnika izvođača, 
za svaki profil posebno, na osnovu geomehaničkog elaborata i kontrole u tijeku izvedbe radova. 

 

Debljinu humusnog sloja ustanovljuje nadzorni inženjer u prisutnosti ovlaštenog predstavnika izvođača, 
za svaki profil posebno, na osnovu geomehaničkog elaborata i kontrole u tijeku izvedbe radova. 
 
Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i životinjskih ostataka 
koji podliježu procesima razlaganja kao i količine ukupnih organskih tvari. Ako humusni sloj i tlo, 
pogodno za uređenje u temeljno tlo, nije moguće jasno odijeliti vizualnim načinom, debljina humusnog 
sloja određuje se na osnovi laboratorijskog ispitivanja organskih tvari (HRN U.B1.024). Ako nije 
drugačije određeno, humusnim slojem smatra se površinski sloj sraslog tla u kojem je količina organskih 
tvari veća od 10 mas. %. 

 
Široki iskop u materijalu kategorije “C” 

 
U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Izbor vrste strojeva 
i njihov broj predviđeni odabranom tehnologijom iskopa. 

 

Iskop je dopušten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konačni 
se iskop obavlja tek neposredno prije izrade kolničke konstrukcije, osim kod materijala koji 
nisu osjetljivi na utjecaj vode. 
Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu 
ceste nije dopušteno, pa se prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti, 
prevesti i ugraditi u nasipe ili istovariti na mjesto stalnog odlagališta. Svi iskopi moraju 
se izvesti prema profilima, kotama i nagibima iz projekta, vodeći računa o svojstvima i 
upotrebljivosti iskopanog materijala u određene svrhe, tj. za izradbu nasipa ili kao 
građevni materijal za druge korisne svrhe. 

 

 

 
Iz rasporeda masa utvrđuju se najpogodnije lokacije stalnih odlagališta materijala ako ima viška 
materijala iz iskopa ili ako materijal nije pogodan za izradu nasipa. Uvjeti odlaganja materijala u stalna 
odlagališta navedeni su u potpoglavlju 2-14. 
Ako postoji manjak materijala za izradu nasipa, nadoknađuje se iz pozajmišta koje je odobrio nadzorni 
inženjer. 
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Izrada nasipa: 
 
Ovaj rad obuhvaća nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, te planiranje materijala u 
nasipu prema dimenzijama i nagibima danim propisima. 
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, 
projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim uvjetima za radove 
na cestama. 
Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je najviše 
jednak projektiranom uzdužnom nagibu nivelete. U poprečnom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni 
poprečni pad u svim fazama izrade. 

 
Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj širini odgovarajućim sredstvima za zbijanje. Zbijati treba od 
nižega ruba prema višemu. 
 
Materijal treba navoziti po već djelomično zbijenom nasipu, po mogućnosti uvijek po novom tragu, tako 
da se i navoženjem omogući određeno i jednolično zbijanje slojeva nasipa. S nasipanjem novog sloja 
nasipa može se otpočeti tek kada je prethodni sloj dovoljno zbijen i kada je tražena zbijenost dokazana 
ispitivanjem. 

 
Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipnog materijala mora biti u skladu s vrstom nasipnog 
materijala i dubinskim učinkom strojeva za zbijanje. 
Nasipni materijal nanosi se na uređeno temeljno tlo ili na već izrađeni sloj nasipa tek nakon što nadzorni 
inženjer preuzme temeljno tlo ili sloj već izrađenog nasipa. Po završetku nasipa dotjeruju se i planiraju 
njegovi pokosi. 
Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati tako da ih se uspoređuje s dimenzijama iz projekta. 
Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih 
iskolčenih točaka osovine ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

 
Ako se ustanovi da je nagib pokosa nasipa veći od projektiranog, nadzorni inženjer može zahtijevati 
ispravku prema projektiranom nagibu 
Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvoće materijala za izradu i pri izradi nasipa: 
HRN U.B1.010/79  Uzimanje uzoraka tla 
HRN U.B1.012/79  Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
HRN U.B1.014/68  Određivanje specifične težine tla 
HRN U.B1.016/68  Određivanje zapreminske težine tla 
HRN U.B1.018/80  Određivanje granulometrijskog sastava 
HRN U.B1.020/80  0dređivanje granica konzistencije tla.Aterbergove granice 
HRN U.B1.024/68  Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla 
HRN U.B1.038/68  Određivanje optimalnog sadržaja vode 
HRN U.E1.010/81  Zemljani radovi na izgradnji putova 
HRN U.E8.010/81  Nosivost i ravnost na nivou posteljice 
Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja: 
HRN U.B1.010/79  Uzimanje uzoraka tla 
HRN U.B1.012/79  Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
HRN U.B1.016/68  Određivanje zapreminske težine tla 
HRN U.B1.046/68  Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
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Tekuća ispitivanja koja obavlja izvođač: 
Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak 
(Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Æ 30 cm (ovisno o vrsti materijala) 
najmanje na svakih 1.000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog 
materijala najmanje na svakih 4.000 m3 izvedenog nasipa. 
 
Ako se nasip radi od kamenog materijala dobivenog miniranjem, potrebna kontrola  granulometrijskog 
sastava u laboratoriju obavlja se na materijalu do najvećeg zrna od 10 cm, a udio pojedinih frakcija (10-
40 cm) određuje se vizualnom kontrolom i procjenom. 
• 5%, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju (γd), 
• 10%, pri mjerenju modula stišljivosti (Ms). 
 
 
Rezultate ispitivanja izvođač predočuje nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati zadovoljavaju, 
odobriti kontrolna ispitivanja i nasipavanje novog sloja nasipa. 

 

Kontrolna ispitivanja: 
Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak 
(Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Æ 30 cm (ovisno o vrsti materijala) 
najmanje na svakih 2000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog 
materijala najmanje na svakih 8000 m3 izvedenog nasipa. 

 
Izrada nasipa od zemljanih materijala: 
Pod zemljanim materijalima razumijevaju se gline niske do visoke plastičnosti, prašine, glinoviti pijesci i 
slični materijali, osjetljivi na prisutnost vode (dio od materijala obuhvaćen iskopnom kategorijom "C"). 
Ti se materijali zbijaju ježevima, glatkim valjcima na kotačima s gumama i vibropločama. 
Nasip se radi u slojevima orijentacijske debljine 30-50 cm, a stvarna najveća debljina razgrnutog sloja 
nasipa određuje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje praksom provjerena iskustva o debljinama 
slojeva u kojima se materijal može pravilno zbiti određenim sredstvima za zbijanje. Treba ispitati 
najmanje dva uzorka za svaku vrstu materijala. 
 
Materijal za izradu nasipa mora zadovoljavati ove uvjete: 

 
• granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti  veći od 9. 
Upotreba materijala kod kojih je U £ 9 (na primjer jednoliko granulirani pijesci) također je moguća, ali uz 
primjenu posebnih tehnologija ugradnje (npr. refuliranje). 
 
• Nasipni materijal ne smije sadržavati više od 6% organskih primjesa. Ako sadrži od 6% do 10% 
organskih tvari, njegovu pogodnost za ugradnju treba dokazati detaljnijim laboratorijskim ispitivanjima. 
Ovaj se uvjet odnosi na jednoliko raspoređene i rastvorene organske tvari. Organske tvari u komadima 
ili nakupinama (drvo i slično) treba izbaciti iz nasipnog materijala. 
 
• Optimalna količina vode mora biti manja od Wopt ≤ 25%. 
• Materijal ne smije imati suhu prostornu masu (po standardnom Proctoru) manju od γd = 1,50 g/cm3 za 
nasipe visine do 3,0 m, a za nasipe više od 3,0 m γd = 1,55 g/cm3. 
• Materijal ne smije imati granicu tečenja veću od W2 £ 65%. 
• Materijal ne smije imati indeks plastičnosti veći od Ip £ 30. 
• Bubrenje materijala pod vodom nakon četiri dana ne smije biti veće od 4%. 
• Proctorov broj   mora iznositi Pb = 0 do 0,20. 
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Materijal se ne smije ugrađivati u nasip ni kada zadovoljava sve nabrojene uvjete ako mu vlažnost 
prelazi granice koje omogućuju postizanje propisane kakvoće ugradnje. Vlažnost materijala ne smije 
varirati više od ± 2% od optimalne vlažnosti određene standardnim Proctorovim postupkom. To znači 
da se previše vlažan materijal mora prije ugrađivanja prosušiti (razastiranjem, sitnjenjem, 
prebacivanjem, izlaganjem suncu, vjetru) a previše suhi materijal navlažiti (prskanjem, polijevanjem) do 
tražene vlažnosti. Prije zbijanja poprskanog presuhog zemljanog materijala, treba stanovito vrijeme 
pričekati da se vlaga u materijalu jednolično rasporedi. 
 

 

Pri izradi nasipa od zemljanog, vezanog materijala, sav materijal dopremljen na gradilište mora se 
ugraditi tj. zbiti istog dana. 
Ako se, nakon što je neki sloj nasipa zbijen i ispitan, ne nastavlja odmah s nasipavanjem sljedećega 
sloja, nego tek nakon dužeg vremena u različitim vremenskim prilikama, prije nastavka nasipavanja 
treba ponovno provjeriti zbijenost tog sloja. 
 
S nasipavanjem novog sloja može se otpočeti tek kada se dokaže tražena kakvoća (zbijenost) 
prethodnog sloja. 
Rad na nasipavanju i zbijanju treba prekinuti u svako doba kad nije moguće postići tražene rezultate 
(zbog kiše, visokih podzemnih voda ili drugih atmosferskih nepogoda). 
Nasipni materijal se ne smije ugraditi na smrznutu podlogu. Isto tako u nasip se ne smije ugrađivati 
snijeg, led ili smrznuti zemljani materijal. 

 

 

 
 

Izrada nasipa od miješanih  materijala: 
 
Pod miješanim materijalima razumijevaju se miješani kameni i zemljani materijali, glinoviti šljunci, 
zaglinjene kamene drobine, trošne stijene - škriljci, lapor, flišni materijali i slično, tj. materijali koji su 
manje osjetljivi na djelovanje vode (većina materijala iskopne kategorije “B” i dio materijala iskopne 
kategorije "C"). 
Ti se materijali zbijaju valjcima. 
Nasipi od takvih materijala rade se u slojevima orijentacijske debljine od 30 do 60 cm, a stvarna 
maksimalna debljina razgrnutog sloja nasipa određuje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje provjerena 
iskustva o debljinama slojeva u kojima se taj materijal može pravilno zbiti određenim sredstvima za 
zbijanje. 
Materijal za izradu nasipa mora zadovoljavati ovaj uvjet: 
• ganulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti   veći od 9. 
Ako se radi o materijalima koji su skloni pregranulaciji prilikom zbijanja, kao što su npr. neke vrste 
trošnih stijena te im se koeficijent nejednolikosti ne može odrediti ili nije realan, njihova se pogodnost 
mora odrediti na praktičan način, tj. na pokusnoj dionici. 
Materijal se ne smije ugrađivati u nasip kad vlažnost prelazi granice koje omogućuju postizanje 
propisane kakvoće ugradnje. 
Nasipni materijal ne smije se ugraditi na smrznutu podlogu. Isto tako, u nasip se ne smije ugrađivati 
snijeg, led ili smrznuti materijal. 

 
Izrada nasipa od kamenitih materijala: 
 
 
Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i šljunci, tj. 
materijali koji praktički nisu osjetljivi na prisutnost vode (materijali iskopne kategorije “A” i dio materijala 
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iskopne kategorije “C”). 
Ti se materijali zbijaju vibrovaljcima (samohodnim i vučnim), vibronabijačima i kompaktorima, ovisno o 
vrsti upotrijebljenog materijala. 
Nasipi od takvih materijala izrađuju se u slojevima orijentacijske debljine od 50 do 100 cm, a stvarna 
maksimalna debljina razgrnutog sloja nasipa određuje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje provjerena 
iskustva o debljinama slojeva u kojima se taj materijal može pravilno zbiti određenim sredstvima za 
zbijanje. 

 
Materijal za izradu nasipa treba zadovoljavati ove uvjete: 
• granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti  veći od 4; 
• maksimalna veličina zrna smije biti jednaka najviše polovici debljine sloja, ali ne veća od 40 cm (pri 
čemu se dopušta da 15% zrna bude veličine i do 50 cm). 
 
U blizini objekata izvođač najčešće treba promijeniti način rada na nasipanju i zbijanju, jer veliki 
vibracijski strojevi na upravo završenim i starim objektima mogu prouzročiti oštećenja. Za predložene 
strojeve, način i početak zbijanja u blizini objekata potrebno je odobrenje nadzornog inženjera. 
Radovi na izradi nasipa ne smiju se obavljati kada je nasipni materijal smrznut, odnosno kada na trasi 
ima snijega i leda. 

 
Uređenje temeljnog tla: 
Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem 
Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih 
posljedica preuzme opterećenje od nasipa i kolničke konstrukcije i prometno opterećenje (na dijelu 
ceste u nasipu) odnosno kolničku konstrukciju te prometno opterećenje (na dijelu ceste u usjeku). 
Dubina do koje se uređuje temeljno tlo određena je projektom a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla. 
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, 
projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera i  Općim tehničkim uvjetima. 
 
Kod vezanih tala temeljno se tlo uređuje tek pošto je uklonjen sav humus prema projektu, odnosno 
odredbi nadzornog inženjera. Tlo s kojeg je skinut humus treba prije svega dovesti u stanje vlažnosti 
koje omogućuje optimalni utrošak energije zbijanja. To se postiže vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem 
tla. Tek kada materijal postigne optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovu postupku (HRN 
U.B1.038), pristupa se zbijanju. 
Kod materijala osjetljivih na vodu, veliku pažnju treba posvetiti očuvanju temeljnog tla od prekomjernog 
vlaženja. Tehnologiju i dinamiku rada treba podesiti tako da se, ako vlažnost dopusti, temeljno tlo zbije 
odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. 

Prije zbijanja površinu tla treba izravnati: 
Zbijanje temeljnog tla obavlja se prema odabranoj tehnologiji, odgovarajućim sredstvima za zbijanje, ovisno o vrsti 
vezanog tla. 
Postupak uređenja temeljnog tla isti je i kod nevezanih materijala, samo što ono nije toliko osjetljivo na promjene 
vlažnosti, a zbijanje se obavlja pretežno vibracijskim sredstvima za zbijanje. 
U stjenovitom terenu ne zbija se tlo na kojem je predviđena izrada nasipa, nego mu se samo čisti površina i 
osigurava dobro nalijeganje nasipa, posebno ako je teren nagnut i ako se izrađuju stepenice. 
Stjenovito tlo na dijelu usjeka izravnava se slojem usitnjenog kamenog materijala debljine do 20 cm i zbija 
sredstvima za zbijanje. 
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Kontrolna ispitivanja: 
 
Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti 
tla i slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 m2 uređenog temeljnog tla. 
Očišćeno, izravnano i uređeno temeljno tlo treba zbiti u skladu s zahtjevima propisanim u tablici 2-08-1. 
Pod visinom nasipa podrazumijeva se visina od kote planuma temeljnog tla do kote planuma posteljice. 
Ako se sastav temeljnog tla često mijenja (vrtače, škrape, manji ponori itd.) potrebno je da se prije gradnje 
nasipa temeljno tlo pripremi, odnosno sanira, kako je to dano u projektu. 
Kada se uvjeti zbijenosti dani propisima ne mogu postići treba, ovisno o uzrocima koji su do toga doveli, 
poduzeti ove mjere: 
• poboljšati površinsku odvodnju sustavom drenaža i jaraka, 
• zamijeniti slabi materijal i nadomjestiti ga boljim, 
• poboljšati materijal dodavanjem vapna, cementa ili nekog drugog hidrauličnog veziva, 
• primijeniti ojačanje tla pomoću geotekstila ili polimernih geomreža. 
Kako bi se postigli traženi uvjeti, način sanacije temeljnog tla treba odabrati na osnovi potrebnih 
laboratorijskih ispitivanja i/ili vizualne ocjene stanja i kakvoće materijala u temeljnom tlu. Način sanacije 
predlaže izvođač, a odobrava ga nadzorni inženjer. 

 
 
 
Prijevoz materijala: 
Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala kategorije "A", "B", ili "C" (prema potpoglavlju 2-02) od 
mjesta iskopa, koje može biti u usjeku, rovu ili pozajmištu, do mjesta istovara, obično u nasip ili 
odlagalište. 
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, 
projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim uvjetima za izradu 
cesta. 
Kapacitet prijevoza treba biti usklađen s kapacitetom iskopa ali i s kapacitetom strojeva za zbijanje pri 
izradi nasipa. 
Kod prijevoza mora se računati s masom materijala u rastresitom stanju zbog ograničene veličine 
sanduka prijevoznog sredstva, pa prema tome treba planirati broj prijevoznih sredstava. 
Prijevoz treba biti brz i ekonomičan. Da bi se tome udovoljilo, treba: 
• primjenjivati prijevozna sredstva većeg kapaciteta, 
• primjenjivati prijevozna sredstva koja mogu obavljati više radnji. 
Za guranje i prijevoz iskopanog materijala dolaze uglavnom u obzir buldozeri, skrejperi, damperi, vozila za 
prijevoz materijala koja se kreću izvan javnih cesta i vozila za prijevoz materijala na veće daljine po javnim 
cestama. 

 

Prijevozne dužine, po prethodno izrađenom putu ili cestama javnog prometa prema ovim tehničkim 
uvjetima, dijele se u ove grupe: 
• guranje ili odlaganje do dužine 10 m (obračunato u iskopu) 
• guranje na dužinu 10-60 m 
• guranje na dužinu 60-100 m 
• prijevoz na dužinu 100-300 m 
• prijevoz na dužinu 300-600 m 
• prijevoz na dužinu 600-1500 m 
• prijevoz na dužinu 1500-5000 m 
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• prijevoz na dužinu veću od 5000 m. 
Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz, i onaj na samom gradilištu i onaj na javnim prometnim 
površinama. 
To osiguranje izvođač će postići: 
a) na gradilištu 
• pravilnim postavljanjem i održavanjem gradilišnih prometnica, 
• izradom i održavanjem privremenih objekata, 
• opremanjem prekopa odgovarajućim oznakama, koje noću treba osvijetliti; 
b) na javnim prometnicama 
• postavljanjem odgovarajuće prometne i svjetlosne signalizacije, 
• primjenom vozila propisanog gabarita i dopuštene nosivosti (osovinskog opterećenja), 
• sprječavanjem nanošenja blata na kolnik, a ako do toga dođe, čišćenjem kolnika. 
Za sve posljedice do kojih dođe zbog toga što se ne postupi u skladu s važećim zakonima i propisima te 
navedenim zahtjevima bit će odgovoran isključivo izvođač. 

 
Izrada posteljice 
Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje 
materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. 
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, 
projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim uvjetima. 
Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti 
materijala. 

 
Kontrola kakvoće: 
Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala za izradu posteljice: 
HRN U.B1.010/79  Uzimanje uzoraka tla 
HRN U.B1.012/79  Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
HRN U.81.014/68  Određivanje specifične težine tla 
HRN U.B1.016/68  Određivanje zapreminske težine tla 
HRN U.B1.018/80  Određivanje granulometrijskog sastava 
HRN U.B1.020/80  Određivanje granica konzistencije tla. Aterbergove granice 
HRN U.B1.022/68  Određivanje promjene zapremine tla 
HRN U.B1.024/68  Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla 
HRN U.B1.038/68  Određivanje optimalnog sadržaja vode 
HRN U.B1.042/69  Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 
HRN U.E8.010/81  Nosivost i ravnost na nivou posteljice 
 
Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja: 
HRN U.B1.010/79  Uzimanje uzoraka tla 
HRN U.B1.012/79  Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
HRN U.B1.016/68  Određivanje zapreminske težine tla 
HRN U.B1.046/68  Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

 
Tekuća ispitivanja: 
Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak 
(Sz) i određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Æ 30 cm uređene površine posteljice. 
Minimalna tekuća ispitivanja jesu: 
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• jedno određivanje stupnja zbijenosti na 1.000 m2, 
• jedno određivanje modula stišljivosti na 1.000 m2, 
• jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 1.000m2. 
• jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stišljivosti na svakih 200 m u zoni bankine. 
Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za +- 3 cm. Poprečni i uzdužni nagibi 
posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. 
Visina izrađene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izrađene posteljice mora biti 
takva da pri mjerenju letvom dužine 4 m u bilo kojem smjeru ne smije odstupanje biti veće od 3 cm u 
kohezivnom materijalu. 
Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se na svakih 100 m. 
Tek po odobrenju visinskog položaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti. 
Pri kontroli kakvoće izrade posteljice, ispitivanja se obavljaju u serijama pri čemu je najmanji broj 
pokusa u jednoj seriji 5. U takvom slučaju mogu se dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na 
minimalne zahtijevane vrijednosti korištene pri kontroli. 

 
U jednoj seriji može biti jedan od 5 rezultata manji od minimalno traženoga, ali da po apsolutnoj 
vrijednosti ne odstupa za više od: 
• 5%  pri mjerenju potrebne mase u suhom stanju (γd), 
• 10%  pri mjerenju modula stišljivosti (Ms). 
Ako je broj ispitivanja u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5, onda sve vrijednosti (rezultati) određene 
ispitivanjem trebaju biti veće od minimalno zahtijevanih. 
Izvođač je dužan rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati 
zadovoljavaju, odobriti kontrolna ispitivanja i početak izrade kolničke konstrukcije na posteljici. 

 
 
3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
 

Mehanički zbijeni nosivi slojevi od zrnatog drobljenog  kamenog materijala: 
 
Kontrola kakvoće zrnatog kamenog materijala provodi se ispitivanjem u ovlaštenom laboratoriju. 
Granulometrijski sastav 
Granulometrijska se krivulja zrnatog kamenog materijala mora nalaziti unutar propisima danih granica te 
mora zadovoljavati još i ove granulometrijske uvjete: 
• udio zrna manjih od 0,02 mm ne smije biti veći od 3%, 
• promjer najvećeg zrna ne smije biti veći od polovine debljine sloja, tj. max 63 mm, i 
• stupanj neravnomjernosti, kao mjera dobre ugradljivosti materijala, treba biti: 
 
U =   od 15 do 100 za šljunak, i 
U =   od 15 do 50 za drobljeni kameni materijal - odabrano, 
gdje je: 
d60 – promjer zrna pri kojem ima 60 % mase, 
d10 – promjer zrna pri kojem ima 10 % mase. 
 
Udio zrna manjih od 0,02 mm smije biti i veći od 3% (ne veći od 5%) ukoliko se radi o česticama 
kamenog porijekla u područjima manjih dubina smrzavanja (blagih klimatskih uvjeta). 
Kakvoća materijala mora biti takva da osigura zahtijevanu nosivost kolnika tijekom ukupnog 
projektiranog vijeka trajanja. 
Zrnati materijal ne smije sadržavati više od 2% organskih tvari i lakih čestica, kao što su drveni ostaci, 
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korijenje, čestice ugljena i sl. 

Optimalna vlaga i maksimalna suha prostorna masa: 
 
Uzorak zrnatog kamenog materijala zbija se energijom modificiranog Proctorovog postupka (2,66 MN 
m/m3). Rezultat ispitivanja je optimalna vlaga, tj. ona količina vode u uzorku koja omogućuje 
maksimalnu zbijenost materijala uz navedenu energiju, pri kojoj se dobiva maksimalna suha prostorna 
masa. Ugradnja zrnatog kamenog materijala u nosivi sloj najbolja je pri optimalnoj vlazi. 
 
Maksimalna suha prostorna masa po modificiranom Proctorovu postupku ovisi o mineraloško - 
petrografskom sastavu materijala i njegovu granulometrijskom sastavu, a koristi se kao parametar pri 
određivanju stupnja zbijenosti ugrađenog sloja. 

 
Projektom je uvjetovana ugradnja lomljenog separiranog kamenog agregata zbog lakšeg zbijanja i 
optimalne propusnosti vlage zbog razdjelnog kontakta sa temeljima zgrada. 

 
 
4. ASFALTERSKI RADOVI 

Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) - BASE 
Bitumenizirani nosivi sloj (BNS) jeste nosivi sloj u kolničkoj konstrukciji izrađen od mješavine kamenog 
brašna, kamenog materijala do najveće nominalne veličine zrna 32 mm i bitumena kao veziva, 
proizveden i ugrađen po vrućem postupku. 
BNS se dijeli prema: 
• nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala, 
• vrsti kamenog materijala i 
• granulometrijskom sastavu kamene smjese asfaltne mješavine. 
Prema nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala, BNS se dijeli na: 
• BNS 16 
• BNS 22 i 
• BNS 32. 

Kontrola kakvoće BNS-a: 
Sastav asfaltne mješavine provjerava se ispitivanjem najmanje jednog uzorka na 500 tona proizvedene 
asfaltne mješavine. 
Fizičko - mehanička svojstva asfaltne mješavine provjeravaju se ispitivanjem najmanje jednog uzorka 
na svakih 1000 tona proizvedene asfaltne mješavine. 
Uzorci sastavnih materijala za proizvodnju asfaltnih mješavina uzimaju se na asfaltnim bazama i ispituju 
sukladno propisima. 

 

Kontrolna ispitivanja proizvedene asfaltne mješavine: 
Uzorci asfaltne mješavine za kontrolno ispitivanje uzimaju se u pravilu na mjestu ugradnje asfaltne 
mješavine. 
Sastav i fizičko - mehanička svojstva asfaltne mješavine provjeravaju se: 
• za autoceste i ceste grupe vrlo teškog i teškog prometnog opterećenja na svakih 2000 tona 
proizvedene asfaltne mješavine, te 
• za ceste grupe srednjeg, lakog i vrlo lakog prometnog opterećenja na svakih 6000 m2 izvedenog 
BNS-a. 
Stupanj zbijenosti, udio šupljina, debljina izvedenog sloja i povezanost slojeva ispituju se na uzorcima 
izvađenim najmanje na svakih 2000 m2 površine izvedenog. 
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Visina, poprečni pad i položaj izvedenog sloja provjeravaju se ispitujući odgovarajućim uređajem 
najmanje 20 % podataka koje je snimio izvođač tijekom tekućih ispitivanja ugradnje asfaltne mješavine. 

 

Ocjena kakvoće izvedenog BNS-a: 
Ugrađeni BNS ocjenjuje i preuzima nadzorni inženjer na temelju rezultata provedenih tekućih i 
kontrolnih ispitivanja. 
Sve ustanovljene manjkavosti prema navedenim zahtjevima izvođač će otkloniti. 
Svi troškovi otklanjanja ustanovljenih manjkavosti terete izvođača, uključujući i sva dodatna ispitivanja i 
mjerenja koje je potrebno provesti da se ustanovi valjanost sanacije. 
Za sve radove koji ne zadovoljavaju propisane zahtjeve kakvoće, a izvođač ih nije sanirao po zahtjevu 
nadzornog inženjera, izvođač nema pravo tražiti nikakvo plaćanje. 

 

 
Bitumenizirani nosivo-habajući sloj (BNHS - SURF) je nosivi bitumenizirani sloj, koji prema trajnoj namjeni 
služi kao habajući sloj, a izrađen je od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala do najveće 
nazivne veličine zrna 22 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugrađen po vrućem postupku, a ugrađuje 
se isključivo na cestama namijenjenim za lako ili vrlo lako prometno opterećenje. 
BNHS se dijeli prema: 
• nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala i 
• vrsti kamenog materijala. 
Prema nazivnoj veličini najvećega zrna kamenog materijala, BNHS se dijeli na: 
• BNHS 16 i 
• BNHS 22 
Prema vrsti kamenog materijala BNHS se dijeli na: 
BNHS A   - izrađen na bazi drobljene kamene sitneži uz dodatak kamenog brašna, 
BNHS B   - izrađen na bazi separiranog ili djelomično separiranog drobljenog kamenog materijala, uz 
korekciju sastava dodatkom pijeska i/ili kamenog brašna (prema potrebi), ili separiranog prirodnog 
nevezanog kamenog materijala uz dodatak najmanje 30 %(m/m) kamene smjese drobljenog zrna iznad 4 
mm i/ili kamenog brašna (prema potrebi) i 
BNHS C   - izrađen na bazi separiranog prirodnog nevezanog kamenog materijala, uz korekciju sastava 
dodatkom pijeska i/ili kamenog brašna (prema potrebi). 
 
 

Uvjeti kakvoće sastavnih materijala: 
 
Za izradu BNHS-a upotrebljava se kamena sitnež sljedeće kategorije kakvoće: 
• KS-S-I, KS-S-II, KS-S III, KS-S-IV, KS-S-V, KS-S-VI i KS-S-VIII. 
Za separirani i djelomično separirani zrnati kameni materijali primjenjuju se sljedeće kategorije kakvoće: 
• KM-I, KM-II i KM-III. 
Za prirodni i drobljeni pijesak  upotrebljavaju se sve kategorije drobljenog i prirodnog pijeska 
sedimentnog porijekla. 
Upotrebljava se kameno brašno kategorije KB-I i KB-II. Povratno kameno brašno izdvojeno na 
asfaltnom postrojenju može se vraćati u proizvodni proces pod uvjetom da punilo iz tog kamenog 
brašna zadovoljava propisane uvjete. 
Za izradu BNHS-a upotrebljava se cestograđevni bitumen BIT 60 ili BIT 90 prema zahtjevima norme 
HRN U.M3.010, odnosno cestograđevni bitumen oznake 50/70 ili 70/100 prema normi EN 12591. 
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Tekuća ispitivanja proizvedene asfaltne mješavine: 
Uzorci asfaltne mješavine uzimaju se na mjestu proizvodnje ili na mjestu ugradnje. 
Sastav asfaltne mješavine provjerava se ispitivanjem najmanje jednog uzorka na 500 tona proizvedene 
asfaltne mješavine. 
Fizičko - mehanička svojstva asfaltne mješavine provjeravaju se ispitivanjem najmanje jednog uzorka na 
svakih 1000 tona proizvedene asfaltne mješavine. 

 
Kontrolna ispitivanja: 
Kontrolna ispitivanja sastavnih materijala 
Uzorci sastavnih materijala za proizvodnju asfaltnih mješavina uzimaju se na asfaltnim bazama i ispituju 
sukladno propisima. 
Kontrolna ispitivanja proizvedene asfaltne mješavine 
Uzorci asfaltne mješavine za kontrolno ispitivanje uzimaju se u pravilu na mjestu ugradnje asfaltne 
mješavine. 
Sastav i fizičko - mehanička svojstva asfaltne mješavine ispituju se na svakih 6000 m2 izvedenog 
BNHS-a. 
Na uzorcima asfaltne mješavine ispituju se svojstva sukladno propisima. 

 
Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja: 
Stupanj zbijenosti, udio šupljina, debljina izvedenog sloja i povezanost slojeva ispituju se na uzorcima 
izvađenim najmanje na svakih 2000 m2 površine izvedenog sloja. 
Ravnost izvedenog sloja ispituje se sukladno potpoglavlju 6-00.4.2.2 u 6. poglavlju ovih OTU. 
Visina, poprečni pad i položaj izvedenog sloja provjeravaju se ispitujući odgovarajućim uređajem 
najmanje 20 % podataka koje je snimio izvođač tijekom tekućih ispitivanja ugradnje asfaltne mješavine. 
Ocjena kakvoće izvedenog BNHS-a 
 
Ugrađeni BNHS ocjenjuje i preuzima nadzorni inženjer na temelju rezultata provedenih tekućih i 
kontrolnih ispitivanja. 
Sve ustanovljene manjkavosti prema propisima navedenim zahtjevima izvođač će otkloniti. 
 

5. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
 

Općenito: 
Ovim tehničkim uvjetima dani su kriteriji, kvaliteta i ispitivanje osnovnih materijala, tehnološki uvjeti i 
kontrola izvedbe armirano-betonskih radova, te prethodna i kontrolna ispitivanja svježeg i očvrslog 
betona, a u svemu prema Pravilniku za beton i armirani beton. Prije početka izvođenja betonskih i 
armirano-betonskih radova izvođač je dužan napraviti projekt betona u skladu s ovim uvjetima i 
primjerak predati nadzornom inženjeru. Beton se mora proizvoditi samo iz prethodno ispitanih materijala 
na betonari, koja treba biti funkcionalno projektirana i pod stalnom kontrolom nadležnih tvrtki. U 
betonaru trebaju dolaziti u pravilu samo oni materijali koji odgovaraju kriterijima kvalitete određenim u 
tehničkim uvjetima. Ako taj uvjet nije ispunjen, izvođač mora deponiranje i manipuliranje u betonari 
organizirati tako da može sa sigurnošću isključiti iz korištenja eventualno prispjele materijale koji ne 
odgovaraju postavljenim tehničkim uvjetima. Kapacitet proizvodnje, transporta i ugradnje betona trebaju 
biti usklađeni. Za slučaj kvara bilo kojeg elementa u tehničkom procesu, treba predvidjeti odgovarajuću 
rezervu ili zamjenu, koja će osigurati nastavak tehnološkog procesa bez štetnih posljedica po kvalitetu 
objekta. Ne smije doći do nepredviđenih prekida u izvedbi armirano-betonskih radova. 
Kontrolna ispitivanja koja organizira i provodi izvođač, obuhvaćaju prije svega ispitivanje osnovnih 
materijala, svježeg, stvrdnjavajućeg i čvrstog betona, što sve kontrolira nadzorni inženjer investitora. 
Uzimanje uzorka u svrhu atestiranja mora vršiti ovlaštena organizacija ili izvođač radova u prisutnosti 
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nadzornog inženjera. O uzimanju uzoraka mora se odmah sastaviti zapisnik s potpunim podacima. 
Izvođač je dužan za tehnički pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti materijala koji se 
ugrađuju. Sve ove dokaze i ateste izvođač je dužan pribavljati sukcesivno, kako se materijali deponiraju 
na gradilištu i ugrađuju., Isto tako izvođač je dužan pribaviti izvještaj o kvaliteti kompletnog objekta ili 
konstrukcije. 

 
Materijali za beton 
a) Cement 
Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati normativima: 
- HRN B. C1.011 kvalifikacija i kvaliteta portland cementa 
- HRN B. C1.012 cement: način pakovanja i isporuke 
- HRN B. C1.018 pucolini, kvaliteta i ispitivanje 
- HRN B. C8.020 cementi: uzimanje uzoraka i ispitivanje 
- HRN B. C8.021 aluminatni cement, uzorci i ispitivanje 
- HRN B. C8.022 ispitivanje čvrstoće 
- HRN B. C8.023 ispitivanje fizikalno-kemijskih osobina 
- HRN B. C8.024 određivanje spec. površine portland cementa 
 
 
 
 
Za spravljanje betona mogu se upotrebljavati portland cementi klase 350 (35 N/mm2) ili 450 (45 
N/mm2) i to: portland cement, portland cement s dodatkom troske visokih peći, portland cement s 
dodatkom pucolana ili miješani portland cement, ali da količina dodanog pucolana ne prelazi 15 %. 
Cement koji će se upotrebljavati za spravljanje betona mora u svemu zadovoljavati uvjete kvalitete HRN 
(B.G1.011 iz 1976. godine) i osim toga ne smije imati upijanje vode nakon 30 min. veće od 2 %. 
 
Kontrolna ispitivanja cementa vrši izvođač. Ova ispitivanja vrše se na svaku pošiljku cementa, a 
najkasnije jedan puta na svakih 25 tona. Kontroliraju se slijedeća svojstva: standardna konzistencija, 
vrijeme vezivanja, postojanost volumena, temperatura cementa u silosu. 
Ako se kontrolnim ispitivanjem utvrdi da neki od uvjeta kakvoće nije ispunjen, odgađa se upotreba 
takvog cementa, dok se ne dobije atest ovlaštene organizacije za atestiranje cementa. Ispitivanje 
cementa treba obaviti u svemu prema Pravilniku za beton i armirani beton na gradilištu i u laboratoriju 
ovlaštene organizacije. 
 
b) Agregat 
Kameni agregati u pogledu kvalitete moraju odgovarati normativima: 
- HRN B. B0.001 uzimanje uzoraka agregata 
- HRN B. B8.012 ispitivanje čvrstoće na pritisak 
- HRN B. B8.013 ispitivanje pod utjecajem atmosferilija 
- HRN B. B8.014 određivanje količina agregata koji prelaze kroz sito 0,09 
- HRN B. B8.037 određivanje trošnih zrna u agregatu 
- HRN B. B8.039 ispitivanje pijeska u građevne svrhe 
- HRN B. B8.044 definicija oblika i izgleda površine 
- HRN U. M8.020 ispitivanje granulacije agregata za izradu betona 
- HRN U. M8.030 određivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton 

Za spravljanje betona mogu se upotrebljavati kopani ili drobljeni agregati koji u svemu odgovaraju 
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uvjetima kvaliteta propisanim u Pravilniku za beton i armirani beton i dodatnim kriterijima propisanim 
ovim tehničkim uvjetima. Svaka frakcija agregata mora se deponirati odvojeno tako da se izbjegne bilo 
kakvo njihovo miješanje. U slučaju da se upotrebljavaju dvije ili više istoimenih frakcija, obzirom na 
granulaciju, ili raznih izvora, ne smije se dozvoliti njihovo nekontrolirano nesistematsko miješanje. 
Svaku pošiljku agregata prije istovara treba vizualno ocijeniti. Za vrijeme izvođenja betonskih radova u 
prostor za uskladištenje pojedinih frakcija agregata smije se uskladištiti samo one vrste agregata koje 
su odabrane prema recepturi za beton. 
Volumenski koeficijent po FAURY-u za pojedinu frakciju i za ukupni sastav agregata trebaju biti jednaki 
ili veći od 0,20. Nazivne frakcije trebaju biti 0-4, 4-8, 8-16, 16-31, 5 i eventualno 31,5-63. Ako frakcija 0-
4 mm ne odgovara granulometrijski, naročito u pogledu uvjeta za vodopropusnost i sklonosti betona 
segregaciji u toku manipulacije, mora se razdvojiti u dvije podfrakcije (npr. 0-2 i 2-4 mm). Također dolazi 
u obzir dodavanje frakcija s maksimalnim zrnom 1 ili 2 mm ili kameno brašno. Pojedina frakcija ne smije 
odstupati u pogledu granulometrijskih sastava od onih koje su usvojene kod recepture betona. 

 
Pored uvjeta prema Pravilniku za beton i armirani beton, da frakcija može imati najviše 15% podzrna i 
10% nadzrna, propisuje se da u području zrna od 0,09-0,5 mm krivulja prosijavanja pojedinih frakcija ne 
smije varirati više od +/-2 %. Promjer maksimalnog zrna treba odrediti u ovisnosti od veličine presjeka i 
njegove armiranosti. 
Zrna agregata ne smiju biti površinski obavijena prahom, a naročito ne glinom ili drugim koloidnim 
supstancama. Gustoća zrna agregata mora biti jednaka ili veća od 2,6 g/cm3. Na temelju rezultata 
prethodnih ispitivanja agregata donosi se konačna odluka o njegovoj primjenjivosti za beton. Kontrolu 
ispitivanja agregata vrši izvođač. Ovo ispitivanje vrši se uvijek kad se prilikom vizualne ocjene posumnja 
u ispravnost neke od osobina agregata. Za svaki uzorak vrše se slijedeća ispitivanja: 
- granulometrijski sastav 
- sadržaj čestica manjih od 0,09 mm 
Ako se kontrolnim ispitivanjem utvrdi da granulometrijski sastav ili sadržaj čestica manjih od 0,09 mm ne 
odgovara uvjetima prema recepturi za beton, odgovorna osoba mora dati pismenu uputu o modificiranju 
sastava betona ili donijeti odluku o uklanjanju nekvalitetnih isporuka agregata. 

c) Voda 
Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN U.M1.014, kao i uvjetima u 
Pravilniku za beton i armirani beton. Ukoliko se za spravljanje betona ne upotrebljava pitka voda, 
uzorak vode mora se slati na ispitivanje mjesec dana prije početka betoniranja i zatim svakih mjesec 
dana po jedan uzorak za sve vrijeme betoniranja. 
d) Dodaci betonu 
Upotrebljavati se mogu samo oni dodaci koji imaju atest od ovlaštene organizacije. Djelovanje dodataka 
na beton treba biti provjereno u toku prethodnih ispitivanja betona. U obzir dolaze slijedeći dodaci: 
- plastifikatori 
- usporivači vezivanja betona 
Radi bolje veze starog i novog betona upotrebljavat će se sredstva za bolju vezu starog i novog betona. 

Beton: 
Beton mora odgovarati: 
- HRN U.M1.010 ispitivanje na zatezanje 
- HRN U.M1.011 ispitivanje na savijanje 
- HRN U.M1.012 ispitivanje na pritisak 
Za izvedbu betonskih konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora se primjenjivati 
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tehnologija plastičnog, gustog, kompaktnog, homogenog i tehnički vodonepropusnog betona, prema 
Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton. 
Sastav svježeg betona mora ispunjavati slijedeće osobine: 
- vodocementni faktor 0,6 
- konzistencija slump. 6-10 cm, VEBE = 2 - 40 
- izdvajanje vode iz betona i segregaciju treba svesti na minimum 
- količina čestica sitnijih od 90 mikrona (fini pijesak treba biti u granicama od 
380 - 430 kg/m3 betona) 
- sadržaj para u ugrađenom betonu uslijed nedovoljne zbijenosti može iznositi 
najviše 2 % volumena betona 
 
- vrijeme vezanja kod velikih količina betona koji ne smije imati radnu rešku 
odgođeno je za 16 h. 

 
Očvrsli beton mora imati slijedeće osobine: 
- ispunjavati traženu marku betona 
- da niti jedan rezultat ispitivanja čvrstoće betona ne podbaci više od dopuštenog 
- da pritisak nije manji od 0,9 MN 
- da standardna devijacija ispitivanja čvrstoće betona na pritisak nije veća od 
4,5 N/mm2 
 
- da zadovoljava uvjete za tehnički vodonepropusni beton marke V-6 (prema 
prijedlogu HRN.U.M1.015) ili da je vodonepropustan u smislu DIN 1045. 
Izvođač će na račun investitora izvršiti ispitivanje eventualnog korozivnog djelovanja podzemne vode na 
beton. Ukoliko ova ispitivanja pokažu da je podzemna voda agresivna na beton treba provesti dopunske 
zaštitne mjere koje će propisati projektant ili stručna ovlaštena organizacija. 
Kontrola ispitivanja betona koju vrši izvođač radova je slijedeća: 
- konzistencija betona metodom određivanja slump-a 
- analiza svježeg betona koja se sastoji od određivanja V/C faktora, volumena para, 
zapreminske težine i granulometrijski sastav. Analiza betona vrši se na svakih 
300 m3 betona 
- mjerenje temperature svježeg betona koje se vrše svakodnevno tri puta 
- izrada i njega uzoraka za ispitivanje očvrslog betona. 

 
Radi kontrolnih ispitivanja čvrstoće na pritisak, potrebna je na svakih 30 m3 betona izraditi po jedan 
uzorak. Radi kontrolnih ispitivanja vodonepropusnosti betona potrebno je na svakih 100 m3 betona 
izraditi po jedan uzorak. Kontrolna ispitivanja očvrslog betona vrši izvođač u prisutnosti nadzornog 
inženjera ili ovlaštene organizacije registrirane za poslove kontrole kvalitete građevinskih materijala. 
Prilikom svih ispitivanja očvrslog betona obavezno se određuje i zapreminska težina uzoraka. 
 
Ukoliko se betoniranje vrši kod niskih temperatura, mora biti osigurana mogućnost proizvodnje 
zagrijanog svježeg betona i mogućnost zaštite svježeg betona za vrijeme manipuliranja. Tehnički 
proračun mora biti proveden za sve faze rada, od spravljanja, transporta i ugradnje do njege betona, 
uzimajući u obzir toplinska svojstva materijala i klimatske uvjete. 
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6. ODVODNJA 
 

6.1 ODVODNJA - KANALIZACIJA: 
 
Ovdje se propisuju minimalni zahtjevi kakvoće za materijale, proizvode i radove koji se koriste kod 
izvođenja radova na odvodnji. Oni su pisani na način da su dio ugovora, a da se uvjeti koji se odnose 
na posebne radove uključe u ugovor kao Posebni tehnički uvjeti. 
Sve oborinske vode s kolnika ceste, bankina i pokosa usjeka prihvaćaju se elementima površinske 
odvodnje (rubnjak, rigol i slivnik s kišnom rešetkom) i uvode u kanalizaciju.  
Cestovna kanalizacija se shodno postavljenim uvjetima, gradi kao zatvoreni ili otvoreni odvodni sustav. 
Tretman prihvaćene vode ovisi o postavljenim uvjetima i mjerama vodozaštite za područja kroz koji 
cesta prolazi. 
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće, 
projektom organizacije građenja, zahtjevima nadzornog inženjera i Općim tehničkim uvjetima. 
Kanalizacija mora biti izvedena prema detaljima predviđenim u projektu i u skladu s Općim tehničkim 
uvjetima. 
Svaka izmjena projekta koju predlaže izvođač, a s kojom je suglasan projektant, prije izvedbe mora biti 
odobrena i od nadzornog inženjera. 
 
Kanalizacijske cijevi se polažu na dno iskopanog rova na podložni sloj, koji mora biti uredno isplaniran, 
sabijen, izrađen u projektiranim mjerama i zadanim nagibima. 
Projektom tražena zbijenost uređenog dna rova, prije ugradnje pojedinih dijelova kanalizacije, 
provjerava se mjerenjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti 
ispivanjem prostorna mase uređenog tla dna rova. prema HRN U.B1.046 i HRN U.B1.012 . 

 

Slivnici (vodolovna grla ) 
Rad obuhvaća izvedbu slivnika od monolitnog tvornički proizvedenog betona s betoniranjem na mjestu 
ugradnje ili tvornički pripremljenih elemenata različitih građevinskih materijala sastavljanih u jednu 
funkcionalnu cjelinu na mjestu izvedbe slivnika. 
U cestogradnji se slivnici izrađuju najčešće kao: 
• monolitni betonski izvedeni na licu mjesta 
• montažni od tvornički proizvedenih betonskih elemenata 
• montažni od tvornički proizvedenih elemenata od azbestcementa. 
Slivnici se ugrađuju zadanih dimenzija na mjestima prema rasporedu iz projekta. Slivnici se ugrađuju u 
pripremljeni iskop zadanih dubina i zbijenosti tla. 
Dno iskopa za slivnik mora u svemu odgovarati uvjetima i odredbama propisa. 
Slivnici se ugrađuju izvedbom jednostrane ili dvostrane oplate ili bez oplate, koristeći betonsku ili 
azbestcementnu cijev kao unutarnju oplatu. 

 
 
Osiguranje rova i izvedba građevine: 
 

Iskop rova za kanalizaciju predviđen je da se većim dijelom izvede strojno (90%), a manjim ručno 
(10%). Udio ručnog iskopa zbog postojeće infrastrukture. 

Rov se zbog dubine razipire u punoj visini, obostrano sa nadvišenjem. 
Za rad s povećenom opasnosti, osposobljenost radnika i radnih sredstava odgovoran je glavni inženjer 
radova. 

Nakon polaganja cjevovoda na odgovarajuću podlogu i provedbu potrebnih ispitivanja, cijevi se 
zatrpavaju prema uputi proizvođača sa slojem pijeska i kamenim materijalom u slojevima uz nabijanje. 
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Čitav posao treba se kontrolirati od strane N.I. kako bi se osigurala propisana kvaliteta radova 
 
Propisi za polaganje cjevovoda: 
 

Polaganje cijevi mora biti prema važećim propisima, projektu i uputama odabranog proizvođača. 

Rov se zbog dubine razipire u punoj visini, obostrano sa nadvišenjem, a čime se osigurava funkcija i 
dugotrajnost građevine. 

Širina  rova odabire se prema promjeru cijevi. 
Cijev mora ležati cijelom svojom dužinom na posteljici od pjeska i u cjelosti se zatrpati pijeskom uz 
nadvišenje od 30,0 cm. 
Spajanje se vrši pomoću orginalnih brtvi izvedenih od materijala otpornog na starenje i agresivne 
supstance, a potrebno je paziti da su brtve čiste i suhe kao i kolčaci i pera koje je ujedno potrebno 
provjeriti da ni u kojem slučaju nisu oštećena, a traži se upotreba orginalnih maziva, tj u svemu prema 
uputstvima za polaganje od odabranog proizvođača. 

Najvažniji uvjet postizanja zadovoljavajuće ugradnje projektiranog cijevnog sustava je međudjelovanje 
cijevi i okolnog tla, a najveću potporu ugrađenoj cijevi daje tlo oko donje polovice cijevi u oba smjera. 

 
 

2.1.8  PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ODRŽAVANJA 
 

 
Projektirani vijek građevine iznosi 25 godina, a uz redovito čišćenje, održavanje i zamjenu dotrajalih 
dijelova vijek građevine se znatno povećava, a usko je vezan za odvodnju prometnice i cjelokupnu 
odvodnju sustava. 

 
Održavanjem građevine smatra se redovito održavanje i čišćenje kućnih priključaka i cestovnih i drugih 
slivnika te redovito provjeravanje samih cijevi sa čišćenjem. 

 
Začepljenje kućnih priključaka prvobitno se odnosi na fizička začepljenja u obliku krpa, papira ili sl. koji 
zatvore cjelokupni profil cijevi, a čišćenje se providi ispiranjem pod tlakom ili mehanički sajlama ili 
spiralama, a u slučaju opetovanih začepljenja potrebno je svakako provjeriti način priključka. 

 
Cestovni slivnici predstavljau veću opasnost kod začepljenja cjelokupnih kanalizacionih sistema zbog 
neredovitog održavanja, a iste je potrebno čistiti minimalno dva puta godišnje i to u proljeće nakon 
zimskog režima održavanja prometnica i poslje većih pljuskova nakon dužih suših perioda kada dolazi 
do većeg nanosa raznog otpada i dr. 

 
Čišćenje se provodi uranjanjem usisnog crijeva u slivnik ili mehanički. 
 

Prometnice je potrebno redoviti nakon svake zime čistiti te pravilno sanirati oštećene dijelove nastale 
uslijed slijeganja tla. 

 
Zimsko održavanje - ne koristiti agresivna sredstva i soli. 
Pregled odvodnje i kanalizacije potrebno je kontrolirati najmanje dva puta godišnje. 
Pregled i sanaciju potrebno je provoditi minimalno jednom godišnje odnosno prema pravilniku. 
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2.1.9   POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE, NAČIN ZBRINJAVANJA  
          GRAĐEVNOG OTPADA I SANACIJE OKOLIŠA 

 

 
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 
 
 

Građevina je projektirana u skladu sa projektnim zadatkom Investitora i važećom zakonskom 
regulativom. 

 
Izvođač je dužan nakon završetka radova gradilište i okoliš dovesti u stanje uređenosti, ukloniti sve 
privremene zgrade te sanirati deponije. 

 
Sve zemljane terene i ostale površine koje su korištene za potrebe gradilišta dovesti u stanje 
uređenosti. 

 
Sve oštećene površine i instalacije te asfaltirane i dr. površine izvođač je dužan popraviti ili očistiti 
nakon dovršetka radova. 

 
Izvoditelj je dužan iskolčiti parcelu predviđenu za gradnju te sav materijal i opremu smjestiti na parcelu, bez 
uzurpacije susjednih parcela te ukoliko dođe do njihovog oštećenja izvoditelj je dužan istu vratiti u prvobitno 
stanje te nadoknaditi nastalu štetu. 
 
Po izvođenju radova sve zelene površine hortikulturno će se obraditi u svemu prema troškovničkim 
stavkama, a izvoditelj garantira za izvedene radove u roku od dvije godine. 

 
Sva deponiranja materijala i otpadnog materijala predvidjeti na prikladnim sjevernim terenima u svemu 

prema odobrenju vlasnika. 
  

 
Izvoditelj radova dužan je nakon završetka radova, gradilište i okoliš dovesti u stanje uređenosti 
najkasnije u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne dozvole. 

 
Sve privremene zgrade, postrojenja i sl. koje je izvoditelj radova postavio - izgradio u cilju izgradnje 
predmetne građevine dužan je ukloniti. 

 
Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim materijalom kao 
posljedicom izvođenja radova, izvoditelj je dužan dovesti u stanje uređenosti. 

 
Ako gradnja objekta traje duže od jedne sezone ili se pojedine dionice okoliša u potpunosti završe, 
potrebno je sav okoliš na potezu gdje su završeni radovi, očistiti, odnosno dovesti u stanje uređenosti. 

Sve uništeno zelenilo, travnjake, raslinje, ograde i dr izoditelj radova dužan je dovesti u prvobitno 
stanje. 
 
 

 
 



 

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE 
Božena Tinodi,ing.građ.-ovl. arhitektica 

KRIŽEVCI, Trg J.J.Strossmayera 31 

 
tel: 048/270-613      fax: 048/270-614 
e-mail: ured.tinodibo@email.t-com.hr 

 

Investitor: GRAD KRIŽEVCI, Križevci, Ivana zakmardija Dijankovečkog  12 Projektant: BOŽENA TINODI, ING GRAĐ. 

Građevina: LJETNA POZORNICA ZA VINSKA DOGAĐANJA SA GELDALIŠTEM  OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493 

Lokacija: KRIŽEVCI, Trg sv.Florijana 14, Kat.čest.broj: 1566  K.O.Križevci  Datum: Travanj, 2019. 

Projekt: GLAVNI  ARHITEKTONSKI  PROJEKT Broj  T. D.:  09/2019  LIST br.:      39 

  ZOP:     

 

Sve oštećene instalacije, izvoditelj je dužan dovesti u prvobitno stanje.   

Sav oštećeni asfalt na prilaznoj cesti izvoditelj radova je dužan popraviti i očistiti nakon dovršenja radova 
unutar parcele. 

 
Gradnja svih armiranobetonskih konstrukcija kod kojih se mora osigurati vodonepropusnost se izvodi u 
fazama, prema raspoloživoj tehnici izvođača, na mjestima prekida betoniranja obavezno se ugrađuju 
tipske brtve koje osiguravaju trajan vodonepropusan spoj "starog" i "novog" betona. 
 

Izvoditelj je dužan iskolčiti parcelu predviđenu za gradnju i svu svoju opremu, materijal i privremene 
građevine smjestiti na istu, a nikako na susjednu parcelu. Ako se dogodi bilo kakva šteta na susjednim 
parcelama ili nasadima izvoditelj je duža štetu otkloniti ili nadoknaditi. 

 

 
Prije ulaska i izlaska teških vozila sa iskopanim materijalom na javne prometne površine, obavezno 
mlazom vode očistiti blato sa kotača vozila tako da čista vozila izlaze na javne prometne površine. 

Sva deponiranja materijala i otpadnog materijala predvidjeti na prikladnim sjevernim terenima u svemu 
prema odobrenju vlasnika. 

 
Sve korišteno zemljište dovesti u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole. 
 
 
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GOSPODARENJA GRAĐEVNIM OTPADOM 
 
 

U toku građenja građevine se neće upotrebljavati nikakvi opasni materijali, te nema opasnosti od 
stvaranja opasnog građevnog otpada u procesu izgradnje. 

 
Tijekom izvođenja radova ne očekuju se nesreće definiranog obilježja, ali su manje akcidentne situacije 
moguće.                                                                                                                                 Vjerojatnost 
njihovog nastanka prvenstveno ovisi o provođenju predviđenih mjera zaštite okoliša i zaštite na radu, 
osposobljenosti djelatnika i realnom stupnju organizacije. Izvanredni događaji mogu nastati pri 
manevriranju kamiona, u slučaju prometne nezgode i nepravilnog rukovanja strojevima. Sama građevina 
ne predstavlja posebnu opasnost od požara.                                                                                                                                           
Svi potencijalni uvjeti nastanka akcidenta svedeni su uglavnom na ljudski faktor. 

 
Tijekom izgradnje može doći do povećane emisije čestica prašine u zrak uslijed rada građevinske 
mehanizacije i prijevoza materijala. Moguće onečišćenje je privremenog i kratkotrajnog karaktera, te je 
ograničeno na prostor same lokacije zahvata i na pristupnu cestu. Opterećenje zraka emisijom prašine je 
kratkotrajno i bez daljnjih trajnih posljedica na kakvoću zraka.      
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Tijekom izgradnje doći će do emisije ispušnih plinova od rada mehanizacije i transportnih vozila.                                                                                                                                                       
Ovaj utjecaj na zrak je privremenog i kratkotrajnog karaktera bez trajnih posljedica na kakvoću zraka.    

 
Do onečišćenja okoliša može doći i uslijed nekontroliranog odlaganja otpada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Tijekom izgradnje građevine nastajat će građevinski otpad  koji će se odvojeno prikupljati na mjestu 
nastanka, koji će se nakon završetka radova adekvatno zbrinuti u skladu s Pravilnikom o gospodarenju 
građevnim otpadom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Tijekom izgradnje će nastajati miješani komunalni otpad  i miješana ambalaža koje je također potrebno 
adekvatno zbrinuti. 
Svi odvozi i zbrinjavanja u obvezi su izvoditelja radova prema ugovornim stavkama                                                                                                                                                                                                                                                       
Miješani komunalni otpad će se skupljati u spremnicima za komunalni otpad kojeg će zbrinjavati lokalno 
komunalno poduzeće. Miješana ambalaža će se odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenom sakupljaču.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Odvojenim prikupljanjem otpada i adekvatnim zbrinjavanjem neće doći do negativnog utjecaja na okoliš.  

POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM 
 
 
U toku građenja građevine se neće upotrebljavati nikakvi opasni materijali, te nema 
opasnosti od stvaranja opasnog otpada. 

 
Prema navedenom, ne propisuju se posebni tehnički uvjeti gospodarenja opasnim 
otpadom. 
U postupku izgradnje građevina nema opasnosti ili postupaka koji bi mogli utjecati na 
zagađenje zraka, okoliša i vode, te nije potrebno provoditi posebne mjere zaštite 
okoliša i propisivati posebne tehničke uvjete gospodarenja opasnim otpadom jer se isti 
ne pojavljuje kao nusprodukt procesa izgradnje predmetnih građevina. 
 
 
Moguće je izlijevanje naftnih derivata i drugih opasnih tvari u vodu i tlo tijekom rada 
građevinske mehanizacije i drugih strojeva. Ovaj utjecaj je moguć uslijed akcidentnih 
situacija, a najčešći uzrok su nepažnja radnika ili kvar strojeva. U slučaju izlijevanja 
opasnih tvari potrebno je sanirati mjesto onečišćenja upotrebom sredstva za upijanje 
(npr. piljevine ili pijeska) kako bi se spriječio ili umanjio negativan utjecaj na vode i 
tlo, a onečišćeno sredstvo zbrinuti će ovlašteni sakupljač opasnog otpada.   
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2.1.10. OBVEZE INVESTITORA, IZVOĐAČA I NADZORNOG INŽENJERA 

 
 

INVESTITOR 
            
        Projektiranje, građenje i stručni nadzor građenja investitor mora povjeriti osobama koje zadovoljavaju 
uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema Zakonu o gradnji. Investitor je dužan osigurati stručni nadzor 
građenja građevine.  
 Investitor je dužan ishoditi građevnu dozvolu prije početka radova. Investitor je dužan tijelu državne 
uprave nadležnom za poslove graditeljstva i građevnoj inspekciji, najkasnije 8 dana prije početka radova i 
o nastavku građevnih radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca pisano prijaviti početak gradnje, 
odnosno nastavka radova. 
        U slučaju prekida radova investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih 
građevina i površina. Nakon što je izrađena projektna dokumentacija, investitor je dužan ustvrditi da li je 
ona izrađena prema njegovim zahtjevima te eventualne primjedbe iznijeti prije početka radova. Izvedbenu 
dokumentaciju prema kojoj je izvedena građevina, s ucrtanim izmjenama i dopunama, investitor je dužan 
čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji.      
  

Investitor je dužan osigurati geodetsko snimanje građevine te elaborat iskolčenja u skladu sa Zakonom 
o prostornom uređenju i gradnji, prije izvođenja radova. Investitor je dužan uvesti Izvođača u posao. O 
uvođenju u posao sastavlja se poseban zapisnik i to se konstatira u građevinskom dnevniku te ukoliko 
ima više izvoditelja imenovati glavnog izvoditelja radova. 

    
 

IZVOĐAČ RADOVA 
                   
        Graditi ili izvoditi pojedine radove na građevini može samo osoba registrirana za obavljanje tih 
djelatnosti sa potrebnom licencom od Ministarstva. Izvođač je dužan graditi u skladu s Potvrdom glavnog 
projekta i  projektom određenim Zakonom o PU i gradnji.  
 Izvođač je dužan radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za građevinu i lokacijski 
uvjeti. 
 Izvođač je dužan ugrađivati građevne proizvode i opremu u skladu sa Zakonom o gradnji, kao i osigurati 
dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme po 
posebnom propisu, isprave o sukladnosti određenih određenih dijelova građevine, bitnim zahtjevima za 
građevinu i dokaze kvalitete (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim procedurama kontrole kvalitete i 
dr.) izdane od za to ovlaštenih tijela za koje je Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom 
određena obaveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve dijelove građevine i 
za radove koji su u tijeku. 
 

Izvođač je dužan prilikom građenja povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama 
koje zadovoljavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova. 
 Izvođač je dužan sastaviti pismenu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine.  
     
        Izvođač imenuje inženjera gradilišta odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja 
vodi građenje odnosno pojedine radove. Inženjer gradilišta može biti diplomirani inženjer, odnosno 
inženjer odgovarajuće struke s najmanje pet godina radnog iskustva u struci i  s položenim stručnim 
ispitom. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvođač je dužan prilikom građenja povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje 
zadovoljavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova. 
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 Izvođač je dužan sastaviti pismenu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine.      
        Izvođač imenuje inženjera gradilišta odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi 
građenje odnosno pojedine radove. Inženjer gradilišta može biti diplomirani inženjer, odnosno inženjer 
odgovarajuće struke s najmanje pet godina radnog iskustva u struci i  s položenim stručnim ispitom. 

 
 
 
 
 
 

 
Izvođač radova je dužan da: 
•  na gradilištu vodi građevinski dnevnik kao i drugu zakonski propisanu dokumentaciju 
• pravodobno prouči projektnu dokumentaciju na temelju koje se izvode ugovoreni radovi i na vrijeme 
zatraži od investitora objašnjenja o nedovoljno jasnim pojedinostima, odnosno bez odlaganja i na 
vrijeme upozori investitora na nedostatke u projektnoj dokumentaciji 
• pravovremeno poduzimati mjere za stabilnost rova, te sigurnost opreme, materijala, radnika, prometa i 
susjednih građevina 

 
• prije početka zemljanih radova i nakon vremenskih nepogoda, rukovoditelj  radova mora pregledati stanje 
radova i po potrebi poduzimati zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana rova. 
• za vrijeme iskopa vodi računa o iskopanom materijalu kako on ne bi ugrozio stabilnost rova 
• svako potkopavanje tla u građevinskoj jami je zabranjeno. 

•  ako se iskop zemlje vrši na mjestima gdje postoje instalacije, iskop se mora vršiti po uputstvima nadzorne 
stručne osobe u čiju nadležnost instalacija pripada. Ukoliko se naiđe na podzemnu instalaciju koja nije bila 
prethodno iskolčena niti locirana,  prekinuti radove na tom mjestu dok se ne ustanovi čija je to instalacija te 
dogovori postupak s nadzornom službom vlasnika instalacije 
•  nakon pismene obavijesti investitora o prihvaćanju ponude, priđe izradi dina-      mičkog plana izvođenja (u 
suradnji s investitorom), te ga uskladi s ostalim        izvođačima na predmetnom gradilištu 
• za eventualne nepredviđene radove ishodi pravovremenu suglasnost (nalog) od strane investitora. Za 
ishođenje suglasnosti Izvođač je dužan izraditi i dostaviti kalkulaciju cijene prema kojoj se može procijeniti i 
kasnije obračunati nepredviđeni rad. 

 
•  Zajedno s nadzornim inženjerom i nadležnim tjelima utvrditi mjesto deponiranja viška materijala od 
iskopa. 
•  za eventualne promjene u projektnoj dokumentaciji ishodi suglasnost od nadzornog inženjera 
investitora i projektanta 
•  prije davanja ponude informirati se o svim lokalnim prilikama (npr. prilazni putevi, podzemna voda) na 
budućem gradilištu te ih ukalkulirati u jedinične cijene  
•  građevni materijal propisno transportira, skladišti i ugrađuje, te čuva od oštećenja i propadanja. 

• izvedena građevina ili dio građevine, ne smije se zatrpati prije preuzimanja od strane nadzornog 
inženjera te upisa u građevinski dnevnik. 
• u građevinski dnevnik upisuje sve podatke koji mogu imati utjecaja na stabilnost, sigurnost i kvalitetu 
građevine, kao i sve podatke koji imaju utjecaja na cijenu koštanja radova kao npr. pregled temeljnih 
jama odnosno podloga prije nastavka radova, pregled oplate i armature prije betoniranja, uzimanje 
uzoraka materijala za atestiranje, dimenzije iskopa, sva odstupanja od projektnih veličina, kao i sve 
radnje s kojima se dokazuje pouzdanost i stabilnost građevine 
• za konačno preuzimanje građevine pripremiti zapisnik o primopredaji radova koji potpisuju izvođač, 
investitor i nadzorni inženjer 
• nakon završetka ugovorenih radova ukloniti s gradilišta preostali materijal, opremu i sredstva za rad te 
privremene građevine koje su sagrađene za vrijeme izvođenja radova te očistiti građevinu i gradilište 
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NADZORNI INŽENJER 
        Nadzorni inženjer je fizička osoba ovlaštena za provedbu stručnog nadzora građenja prema 
posebnom zakonu i propisima donesenim na temelju tog zakona, koji se provodi u ime investitora.  

U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer dužan je:  
•  utvrditi je li iskolčenje građevine provela osoba ovlaštena za obavljanje geodetskih poslova i ima li 
izvođač suglasnost za obavljanje poslova građenja 
• nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, projektima, Zakonom o gradnji i 
posebnim propisima 
• odrediti provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja 
kvalitete određenih dijelova građevine putem ovlaštene osobe koja nije sudjelovala u provedbi postupka 
izdavanja isprava i dokaza koje treba pribaviti izvođač, u slučajevima kada je Zakonom o gradnji, 
propisom temeljem Zakona o gradnji, posebnim propisom ili projektom određena takva obaveza     
 
• pravodobno upoznati investitora sa svim manjkavostima, odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom 
građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama 
•  sastaviti završno izvješće. 

 

 
Nadzorni inženjer nije ovlašten mijenjati tehničku dokumentaciju na temelju koje se izvode radovi, 
ugovorenu cijenu ili druge odredbe ugovora, a ni s izvođačem ugovarati druge radove, osim ako je za to 
posebno ovlašten. Sve primjedbe i nalazi nadzornog inženjera saopćavaju se u pismenom obliku ili 
upisuju u građevinski dnevnik. 
 U provedbi stručnog nadzora građenja, kada za to postoji potreba, nadzorni inženjer dužan je odrediti 
način na koji će se otkloniti nedostatak građenja građevine upisom u građevinski dnevnik u slučaju ako 
izvođač ne osigura dokumentaciju iz članka 39 Zakona o gradnji, ako dokumentacijom iz članka 39 
Zakona o gradnji nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta sukladno zahtjevima Zakona o gradnji, 
propisa donesenih na temelju predmetnog zakona, posebnih propisa ili glavnog projekta.  
 Isto je nadzorni inženjer dužan i kada izvođač, odnosno odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine 
radove ne zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti, kao i kada iskolčenje građevine nije u 
skladu s elaboratom o iskolčenju građevine ili glavnim projektom, odnosno ako iskolčenje građevine nije 
provela osoba ovlaštena za obavljanje geodetskih poslova.  

Pravo na obavljanje stručnog nadzora građenja, u svojstvu odgovorne osobe ima samo fizička osoba 
koja nosi strukovni naziv “ovlašteni arhitekt” i “ovlašteni inženjer” sukladno posebnom propisu.  
    

  

•  ako se iskop zemlje vrši na mjestima gdje postoje instalacije, iskop se mora vršiti po uputstvima nadzorne 
stručne osobe u čiju nadležnost instalacija pripada. Ukoliko se naiđe na podzemnu instalaciju koja nije bila 
prethodno iskolčena niti locirana,  prekinuti radove na tom mjestu dok se ne ustanovi čija je to instalacija te 
dogovori postupak s nadzornom službom vlasnika instalacije 
•  nakon pismene obavijesti investitora o prihvaćanju ponude, priđe izradi dina-      mičkog plana izvođenja (u 
suradnji s investitorom), te ga uskladi s ostalim        izvođačima na predmetnom gradilištu 
• za eventualne nepredviđene radove ishodi pravovremenu suglasnost (nalog) od strane investitora. Za 
ishođenje suglasnosti Izvođač je dužan izraditi i dostaviti kalkulaciju cijene prema kojoj se može procijeniti i 
kasnije obračunati nepredviđeni rad. 
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2.1.11 MJERE ZAŠTITE OD POŽARA  

 
PRIMJENJENI ZAKONI I PROPISI 
 

Zakon o  gradnji  
 

153/13, 20/2017 
Zakon o prostornom uređenju  

 
153/13  65/2017 

Zakon o zaštiti od požara  
 

92/10 
Zakon o zaštiti na radu  

 
71/14 

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima                    
 

108/95, 56/10 
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara 

29/13 

Pravilnik o vatrogasnim aparatima  
 

101/11, 74/13 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe   

 

35/94, 55/94, 
142/03 

Pravilnik o sustavima za dojavu požara  
 

56/99 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara  

 
08/06 

Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja      
 

141/11 
Pravilnik o zapaljivim tekućinama    

 
54/95 

Tehnički propis za sustave zaštite od munje na građevinama                 
 

87/08, 33/10 
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije               

 
 05/10 

 
PROJEKTIRANE MJERE ZAŠTITE 
 

Za vrijeme izvedbe prometnih površina i ostalog uređenja potrebno je provesti sve potrebne mjere kod upotrebe 
lakozapaljivim meterijalima koji mogu izazvati požar tako da se drže dalje od izvora topline. 

 

Potrebno je izradti mjere zaštite od požara te sve zaposlenike upoznati sa istima.  
Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i uporebom odgovarati odgovarajućim tehničkim 
propisima.  

 
Na gradilištu, za vrijeme izvedbe, potrebno je organizirati požarne pristupe prema Pravilniku. 
Ove ceste trebaju biti slobodne i potpuno prohodne za vatrogasna vozila u vožnji i u slučaju intervencije. 

 
Materijali kao beton, pijesak, šljunak, cement, zemlja i sl. nisu zapaljivi niti mogu uzokovati požar. 
 

PVC cijevi za kanalizaciju i odvodnju prilikom rada ne smiju doći u dodir sa otvorenim plamenom ili kemikalijama koj 
isvojim kontaktom mogu uzrokovati zapaljenje ili eksploziju. 
Nakon ugradnje cjevi ostaju trajno zaštićene u negorivom mediju. 

 
MJERE ZAŠTITE OD POŽARA ZA VRIJEME UPORABE GRAĐEVINE 
U toku eksploatacije predmetne građevine potrebno je provoditi i osigurati provođenje mjera protupožarne zaštite na 
način i u skladu s važećim Pravilnicima, dok kontrolu takvih mjera provode nadležna tijela. 
 

Kod uporabe građevine mora pravilno funkcionirati postojeća vanjska hidrantska mreža koja nije predmet ovog 
projekta i čije funkcioniranje nema nikakve veze sa radovima projektiranim prema ovom projektu. 
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MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOD IZGRADNJE GRAĐEVINE 
 

  -  gradilište mora biti osigurano od osoba koje nisu zaposlene 
  -  

gradilište mora biti vidljivo označeno sa posebno označenim opasnim mijestima i njihovim osiguranjima 
   -  osigurati od udara el. energije (osigurati sve alate i strojeve) 

  -  strojeve, alate i materijale zaštiti od utjecaja atmosferilija 
  -  osigurati na gradilištu sredstva za pružanje prve pomoći 
  -  osigurati osnovna priručna sredstva za gašenje požara 
  -  osigurati radni prostor, puteve za prolaz, transport i evakuaciju 
  -  skladište lako zapaljivih materijala posebno odrediti i osigurati. 
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2.1.12 ZAŠTITA  NA   RADU 

 
 
PRIMJENJENI ZAKONI I PROPIS 
 
      Na  osnovu Zakona o  gradnji (N.N. broj: 153/13. I 20/2017), te na temelju Zakona o zaštiti na radu  ( N.N. broj: 
71/14.)   kod izrade tehničke dokumentacije primjenjeni su propisi i pravila zaštite na radu i to: 
 
     -  Zakon o zaštiti na radu  NN 71/14..    
     -  Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu NN  broj: 112/14. 
     -  Pravilnik o njvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade NN broj: 145/05.Ii 46/08. 

      -  Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja 
građevinskih dozvolai u tehničkim pregledim izgrađenih objekata  NN broj. 48/97. 

-  Parvilniko zaštiti na radu za mjesta rada NN broj: 29/Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim i   
povremenim gradilištima 1 NNN broj:51/08. 

- Pravilnik o o zaštiti rradnika o izloženosti buci na radu NN broj: 46/08. 
       Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu   N.N. 19/83.. 
     -  Pravilnik o izradi procjene opasnosti N.N. 48/97.,114/02.,126/03.,144/09. 
     - Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora zaštite na radu i 
       polaganje stručnog ispita N.N. 101/09. i 40/10. 

- Zakon o ograničavanju upotrebe duhanskih proizvoda ( NN 128/99) 
      - Pravilnik o zaštitina radu za radne i pomoćne prostorije  NN.  6/84., 42/05. 

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima radu  NN.  5/85. 
- Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu  NN.  56/83. 
- Zakon o zaštiti od buke  N.N. 30/09., 55/13., 153/13, 

     - Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih 
        prostorija i prostora i o biloškim graničnim vrijednostima  N.N. 92/93.  
     - Zakon o zaštiti okoliša ( N.N. 80/13.,153/13..) 
 
 
PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE NA RADU 
 
Općenito 
 

Temeljem odredbi Zakona zaštite na radu, na kojima su zasnovana tehnička rješenja za primjenu svih 
pravila zaštite na radu kojima projektirana građevina mora udovaljati kada bude u uporabi dan je prikaz 
tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu za predmetnu građevinu. 

 
Odabrana tehnička rješenja u cjelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zaštite na radu za sve 
sudionike građenja, za vrijeme izvođenja radova kao i uporabe građevine, bez opasnosti za život i 
zdravlje. 

 
Tijekom gradnje potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom predviđene mjere 
zaštite na radu kao što su: organizacija i uređenje gradilišta, uređenje prostora za skladištenje materijala, 
organizaciju i smještaj objekata namjenjenih boravku ljudi, organizaciju transporta materijala, strojeva i 
alata, osiguranje ispravnosti sredstava za rad, ispravnost i pravilnu uporabu zaštitnih sredstava radnika, 
organizaciju pružanja prve pomoći, sanaciju okoliša građevine i gradilišta te dovođenje u prvobitno stanje 
te sve drugo potrebno za sigurno izvođenje i uporabu građevine. 
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Pri izvođenju radova prema projektnoj dokumentaciji dužnost izvoditelja je pridržavanje propisa od svih 
osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu što su propisani zakonom i zakonskim propisima. 

 

 
Kod izvođenja podzemnih radova treba posvetiti posebnu pozornost na prisustvo podzemnih instalacija 
(vodovod, kanalizacija, eleektroinstalacije, plin, EKI i dr.) kako ne bi došlo do oštećenja istih, a obavezna je 
izvedba probnih prijekopa (ručni iskop) kako bi se ustanovio stvarni položaj i dubina postojećih instalacija. 
 
Za ove radove zaduženje i odgovornost snosi izvoditelj radova. 
 

Naročitu pozornost obratiti na električne podzemne vodove. Obavezno odrediti položaje svih instalacija 
prije početka gradnje i iskopa. 

 

 
Prilikom iskopa kanala posvetiti pozornost na mogućnost urušavanja zemlje (obavezno razupiranje svih 
iskopa) i na opasnost od pada u dubinu (obavezno ograđivanje svih prekopa). 
 
Prije izlaska građevinskih strojeva i vozila na javne prometnice, obavezno je očisti vozila od blata. 
 
Kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite na radu dužni su provoditi izvođač, nadzorni inženjer, 
koordinator zaštite na radu na gradilištu (koordinator 2), te ovlašteni predstavnici nadležnih državnih 
tijela. 

 
Uređenje gradilišta 
 

Potrebno osigurati nesmetano i sigurno izvođenje radova predviđenih projektom. Gradilište osigurati od 
pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu. 
 

O uređenju gradilišta i rada na gradilištu izvođač radova dužan je sastaviti eleborat koji obuhvaća 
slijedeće mjere: osiguranje granica gradilišta, uređenje i održavanje prometnice, određivanje mjesta i 
načina skladištenja materijala, izgradnja i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala, način 
transporta materijala i teških predmeta, način obilježavanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na 
gradilištu, način rada na mjestima gdje se pojavljuju opasni plinovi, prašina, para, nastanak vatre i sl., 
uređenej elektroinstalacija , određivanje smještaja strojeva, određivanje vrsta i načina postave skalea, 
načini zaštite od pada u dubinu, određivanje radnih mjesa sa povećanim opasnostima za život i 
zdravlje, mjere i sredstva protupožarne zaštite, uređenje sanitarnih čvoreva, organizaciju prve pomoći, 
te sve druge neophodne mjere zaštite na radu. 
 
Zemljani radovi 
 

Pri izvođenju zemljanih radova potrebno je: 
 

- poduzeti zaštitne mjere protiv obrušavanja za radove na dubini većoj od 1m 
 - kopanje na dubini većoj od 1m provoditi pod nadzorom ovlaštene osobe 
 - potkopavanje je zabranjeno 
 - poslovođa i strojovođa moraju voditi računa o sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop 
zemlje 

 - radovi razupiranja moraju se izvoditi stručno, na osnovu odgovarajućih normativa, te odabranog 
sistema razupiranja koji je potrebno odobriti od strane N.I. 
 - na mjestima postojeće infrastrukture iskop vršiti ručno prema Posebnim uvjetima distributera 
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 - oplata za podupiranje rova mora izlaziti najmanje 20,0 cm iznad ruba rova 
 - za izlaz i ulaz u rov osigurati ljestve sa min 80,0 cm uzvišenjem iznad ruba rova. 

 

 
Betonski i ab radovi 
 
Pri izvođenju betonskih  radova potrebno je: 

- radove na većim dubinama mogže izvoditi samo stručna i osposobljena radna snaga 
 - prije početka betoniranja ukloniti sve oštre rubove, predbmete i sl. sa oplate 
 - sa radovima na betoniranju može se započeti tek po pregledu oplate i skele od strane N.I. 
 - nasilna demontaža oplate se ne dozvoljava. 
 - radovi razupiranja moraju se izvoditi stručno, na osnovu odgovarajućih normativa, te odabranog 
sistema razupiranja koji je potrebno odobriti od strane N.I. 
 - na mjestima postojeće infrastrukture iskop vršiti ručno prema Posebnim uvjetima distributera 
 - oplata za podupiranje rova mora izlaziti najmanje 20,0 cm iznad ruba rova 
 - za izlaz i ulaz u rov osigurati ljestve sa min 80,0 cm uzvišenjem iznad ruba rova. 
 - armatura mora biti pregledana i složena prema pozicijama statičkog proračuna 
 - posebno urediti prostor armiračnice na gradilištu koji je potrebno zaštiti. 
 

 
Ostalo: 
 

Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti industrijski proizvedeni sa potrebnim certifikatima. Za vrijeme 
izvođenja radova treba se pridržavati svih općih i posebnih tehničkih uvjeta kao i tehničkih normi i 
standarda za pojednine vrste radova. Na gradilištu je potrebno se pridržavati svih osnovnih mjera, 
pravila i opreme zaštite na radu, naročito vodeći računa o sigurnosti radnika. 

 
Za svo vrijeme izvođena radova potrebno je postaviti prometne znakove privremene regulacije prometa, 
a na privremenu regulaciju prometa potrebno je obavjestiti i ishoditi suglasnost od MUP-a. 

 
OSTALE TEHNIČKE MJERE KOD IZVEDBE RADOVA I  UREĐENJE GRADILIŠTA 
 

Izvoditelj radova mora za gradilište izraditi poseban eleborat zaštite u kojem uz osnovne mjere zaštite 
mora biti obuhvaćeno: 
 

osigurati gradilište od pristupa nezaposlenih osoba 

gradilište vidljivo označeno. Posebno označena i osigurana opasna mjesta 

svi prijelazi viši od 1,0 m moraju imati ogradu 

posebno provesti osiguranje od udara el. energije, svi alati i razvodi struje moraju biti provjereni za 
rukovanje 

strojevi, alati i strojevi te građevni materijal moraju biti zaštićeni od atmosferilija 

ljestve moraju biti osigurane protiv prijeloma i klizanja, dužine iznad ruba penjanja 75,0 cm 

rovovi dubine >1,0 m moraju se izvoditi uz razupiranje i kontrolu ovlaštene osobe 

pri strojnom kopanju strojar mora voditi računa o pomoćnim djelatnicima 

vršenja iskopa ne mjestu instalacija obavlja se ručno i pod nadzorom ovlaštene osobe 

oslaganje iskopanog materijala izvodi se na jednu stranu, odmaknuto od ruba iskopa 1,0 m 

stroj ne smije biti postavljen uz rub rova  



 

URED OVLAŠTENE ARHITEKTICE 
Božena Tinodi,ing.građ.-ovl. arhitektica 

KRIŽEVCI, Trg J.J.Strossmayera 31 

 
tel: 048/270-613      fax: 048/270-614 
e-mail: ured.tinodibo@email.t-com.hr 

 

Investitor: GRAD KRIŽEVCI, Križevci, Ivana zakmardija Dijankovečkog  12 Projektant: BOŽENA TINODI, ING GRAĐ. 

Građevina: LJETNA POZORNICA ZA VINSKA DOGAĐANJA SA GELDALIŠTEM  OVL. ARHITEKT - BR. OVL.1493 

Lokacija: KRIŽEVCI, Trg sv.Florijana 14, Kat.čest.broj: 1566  K.O.Križevci  Datum: Travanj, 2019. 

Projekt: GLAVNI  ARHITEKTONSKI  PROJEKT Broj  T. D.:  09/2019  LIST br.:      49 

  ZOP:     

 

kopanje šahtova i jama obavlja se pod kontrolom stručne osobe uz provjeravanje eventualnih plinova 

širina rampi za prijenos materijala min 0,6 m, a nagib 40 % 

kod rada na prometnim površinama osigurati potrebnu regulaciju prometa 

lakozapaljive materijale deponirati izvan dohvata izvora topline 

na gradilištu osigurati uvjete osobne higijene radnika, osobna zaštitna sredstva, prehranu i prijevoz 
radnika 

na gradilištu osigurati sredstva za pružanje neposredne prve pomoći 

zabranjen je rad radnicima pod utjecajem alkohola i opojnih drog 

radna vozila moraju na prometne površine izlaziti potpuno čista. 
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2.1.13 PROJEKTIRANO RJEŠENJE PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA 

 
Projekt privremene regulacije prometa odnosi se na radove koji se izvode u cestovnom zemljištu. 
 

Neovisno o dinamici izvođenj aradova i uporabnim cjelinama traži se zatvaranje jednog prometnog traka 
te korištenje regulacije prometa prema slijedećem prijedlogu. 

 
Od nadležne službe Grada Križevaca,  potrebno je ishoditi suglasnost na dinamiku izvođenja radova te sa 
istima regulirati regulaciju prometica sa regulacijom i usmjerenjem prometa te sa mogućnošću parkiranja 
stanara zatvorenih ulica, ovisno o dinamici izvođenja radova. 
 

OPASKA: Elaborat regulacije prometnica  u obvezi je Izvoditelja radova i Investitora, te je prema 
posebnim uvjetima na isti potrebno ishoditi suglasnost.  

Postojeću prometncu potrebno je pregledati i snimiti prije izvođenja radova kako bi se po izvođenju 
mogla konstatirati eventalno nastala oštećenja, a koja je izvođač radova dužan otkoniti u svemu prema 
posebnim uvjetima. 

Regulacija prometa provodit će se u ovisnosti faznosti izvođenja radova. 
 

 
RADOVI U CESTOVNOM ZEMLJIŠTU 
 
Potrebno provoditi regulaciju prometa jednim prometnim trakom - vidi prilog RP1. 
 
Općenito 
 

Za osiguranje nesmetanog izvođenja radova uz i po postojećim prometnicama predviđa se u cilju zaštite 
na radu, kao i nesmetanog odvijanja prometa, regulacija prometa za to predviđenim prometnim 
znakovima. 

 

U cilju navedenog razrađena je primjena određenih prometnih znakova, kako bi se učesnici u prometu, 
pješaci i vozači, upozorili na odvijenje prometa u posebnim uvjetima - u ovom slučaju uz planirano 
izvođenje radova na i uz prometnice, odnosno u uvjetima u kojima se ugrožava sigurnost izvođača 
radova, kao i sigurnost učesnika u prometu. 

 

Privremena regulacija i obilježavanje gradilišta (danji i noću), odnosi se konkretno na izvođenje radova s 
karakterističnim lokacijama i situacijama unutar prometnih povšina, a kao što su bušenja prometnica, 
izvođenje radova na glavnim prometnicama na jednom prometnom traku, obilježavanja izvođenja 
radova u blizini prometnica i dr. 

 
Prije izvođenja radova na javnim prometnim površinama, prekopu i bušenju prometnica investitor je dužan 
zatražiti suglasnost, odnosno dozvolu za izvedbnu radova od nadležnog poduzeća za održavanje cesta, 
koje će preuzeti obvezu postavljanja i osiguranja signalizacije za sve faze izvođenja radova ili će tu obvezu 
pismeno prenjeti izvoditelju radova. 
 

Za provedbu privremene regulacije prometa odgovoran je voditelj gradilišta kao i za primjenu svih mjera 
zaštite na radu i ostaloga iz glavnog projekta. 
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Na ulazu u gradilište,  na vidno mjestio postaviti gradilišnu ploču sa natpisom: gradilište, rok izvođenja, 
investitor, izvoditelj, nadzor, broj građ. dozvole. U sklopu ploče je i natpis "Vozači pozor radovi u tijeku", 
sa dva znaka upozorenja i dva znaka izričitih naredbi. Gradilišna ploča je izgleda i dimenzija onakvih 
kakvu su propisali OTU-i, a objavile Narodne novine. 

Cestovni prekopi prometnica sanirat će se prema projeku. 
 

Prometni znakovi moraju biti postavljeni u skladu sa važećim propisima i standardima za znakove. 
Predviđeno je korištenje, znakova opasnosti, znakova izričitih naredbi i znakova obavještenja.  

 

 
Obilježavanje i osiguranje radnog vozila na prometnici 
 

Ostavljanje vozila i strojeva na prometnici nije dozvoljeno osim u zoni regulacije prometa, koja mora biti 
u funkciji za svo vrijeme izvođenja radova. 

 
 
Obilježavanje rovova 
 

Obilježavanja iskopanog rova za polaganje cijevi obilejžava se zaštitnom ogradom sa plastičnim 
zastavicama u plavoj boji. 
Zastavice su nanizane na uže na svakih 6,0 m na pokretni stupić, visine H=1,0 m, postava se vrši 
paralelno sa rovom obostrano, do njegovog potpunog zatrpavanja odnosno do sanacije prometnice. 
 
Obilježavanje gradilišta noću 
 

Dodatno uz navedene radova obilježavanja svagog navedenog slučaja, gradilište se noću dodatno 
osigurava posebnom rotiraujućom lampom sa zaštitnom košarom, koja će se postaviti prema zahtjevu 
N.I. na određena mjesta, odnosno prema potrebi. 
 
Održavanje cesta za vrijeme izvođenja radova 
 
Za svo vrijeme izvođenja radova nije dozvoljen izlazak neočišćenih strojeva na prometnice, a po donosu 
blata, kamena ili dr. prometnicu je potrebno odmah očistiti te osposobiti za nesmetano odvijanje 
prometa prema privremenoj regulaciji.  

Na kraju svakog radnog dana obveza izvoditelja je da pregleda prilazne i ostale prometnice te ih vrati u 
prvobitno stanje, a što se posebno odnosi na vrijeme vikenda i dužeg neizvođenja radova. 

 
Za eventualna oštećenja prometnica dužan je obavjestiti vlasnika te prema posebnim uvjetima i u 
konzultaciji sa istim izvesti sanaciju. 

Za početak izvođenja radova i primjenu privremene regulacije prometa Investitor je  dužan  obavjestiti 
sve nadležne službe te sprovesti objavu preko javnih glasila. 
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REGULACIJA UKOLIKO SE PROMET ODVIJA JEDNIM PROMETNIM TRAKOM  
 
Postava znakova po traci na kojoj se odvijaju radovi: 

 

250 m od radova A25 - radovi na cesti 

  
B32 - zabrana pretjecanja svih motornih vozila 

        150 m od radova 

A23 (nailazak na prometna svjetla) + dopunska ploča E01(150m)  
  

 
B31 - ograničenje brzine na 30 km/h 

        75 m od radova A15 - suženje ceste s desne strane 

        10 m od radova semafor 

 
K11 - ploča za označavanje zapreka na cesti na desnoj strani 

  
B60 - obavezno obilaženje s lijeve strane 

 
A25 - radovi na cesti 

  
K31 - trepćuće žuto svjetlo koje se upotrebljava za naglašavanje 
prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno 

  

        30 m nakon radova B31 - ograničenje brzine na 50 km/h 

 
 
Postava znakova za vozila iz suprotnog smjera na traci na kojoj nisu radovi: 

 
250 m od radova A25 - radovi na cesti 

  
B32 - zabrana pretjecanja svih motornih vozila 

        150 m od radova 

A23 (nailazak na prometna svjetla) + dopunska ploča E01(150m)  
  

 
B31 - ograničenje brzine na 30 km/h 

        75 m od radova A16 - suženje ceste s lijeve strane 

        10 m od radova semafor 

 
K10 - ploča za označavanje zapreka na cesti na lijevoj strani 

  
B59 - obavezno obilaženje s desne strane 

 
A25 - radovi na cesti 

  
K31 - trepćuće žuto svjetlo koje se upotrebljava za naglašavanje 
prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno 

  

        30 m nakon radova B31 - ograničenje brzine na 50 km/h 

 
 
Prilog RP1.- Regulacija prometa jednim prometnim trakom. 
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2.1.14     PROCJENA VRIJEDNOSTI  RADOVA 

  

  
 
Ukupna vrijednost projektiranih radova procjenjuje se na: 
 
 

REKAPITULACIJA RADOVA  

         

1. PRIPREMNI RADOVI 8.920,00 

2. ZEMLJANI RADOVI 19.950,00 

3. SANACIJA POZORNICE I KOLNIČKA KONSTRUKCIJA:                    195.770,00 

  4. PROMETNA SIGNALIZACIJA 5.400,00 

  5. RADOVI NA ODVODNJI OBORINSKE VODE 62.925,00 

UKUPNO Kn: 292.965,00 

PDV 25,00  % +  : 73.241,25 

SVEUKUPNO RADOVI Kn : 366.206,25 
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2.2     GRAFIČKI PRILOZI  - PROJEKTIRANO STANJE- GRAĐEVINSKI DIO 
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