
KLASA: 406-02/22-01/0002
URBROJ: 2137-2-04/10-22-4
U Križevcima, 03. veljače 2022.

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' broj 
120/16) i članka 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i 
analizi tržišta u javnoj nabavi (''Narodne novine'' broj 101/17) Grad Križevci objavljuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA
ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

1. Naziv i OIB naručitelja Grad Križevci, OIB: 35435239132

2. Evidencijski broj nabave OPVV/2022-1

3. Predmet nabave

Provedba projekta energetske učinkovitosti 
zamjenom neučinkovite i
štetne rasvjete štedljivim i ekološkim 
svjetiljkama te digitalizacija u sustavu javne 
rasvjete Grada
Križevci

4. Datum početka prethodnog 
savjetovanja 24.01.2022.

5. Datum završetka prethodnog 
savjetovanja 31.01.2022.

6. Navod je li tijekom savjetovanja 
naručitelj održao sastanak

Naručitelj tijekom savjetovanja nije održao 
sastanak.

7.

Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom 
subjektu:

Poštovani,
Za postupak javne nabave ''Provedba projekta energetske učinkovitosti zamjenom 
neučinkovite i štetne rasvjete štedljivim i ekološkim svjetiljkama te digitalizacija u 
sustavu javne rasvjete Grada Križevci'', evidencijski broj nabave: OPVV/2022-1, 
prilažemo zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije.

1. Red.br. IV ORMAR JAVNE RASVJETE – U opisu je navedeno 6 
1-f izlaza s luksomatom, da li je tih 6 izlaza ekvivalentno poziciji Excel sheet 
45,46 - NV rastavne sklopke?



2. Pozicija Excel sheet 41 – Mrežni analizator- Nije navedena tražena količina?!
Da li treba nuditi? Ukoliko treba nuditi, koji je proizvođač u pitanju jer prema 

dostupnim podacima nije jasno?

3. Pozicije Excel sheet 43,44,57-Modem/Router-Antena-Kabel. Da li je dovoljno 
da se napravi priprema i prostor za montažu istih?

4. Pozicija Excel sheet 58- Da li su potrebne uvodnice? Da li se svi kablovi uvode 
kroz temelj?

5. Pozicija Excel sheet 53- vremenski relej- Koja ja njegova funkcija u ormarima 
javne rasvjete,?

Molimo da objavite električnu shemu kako bi sve bilo puno jasnije.

8.

Odgovor na primjedbu ili prijedlog:

Naručitelj daje odgovore sukladno prethodno postavljenim pitanjima:

1. U opisu troškovnika je opisano 6 jednofaznih izlaza, jer na pojedinim ormarima 
postoji više od 3 izlaza, te se ostavlja rezerva za buduću izgradnju. Opis 
spajanja je u shemi ormara. Stavka 45,46 se ne odnose na izlaze, odnosno 
stavka 45 se nalazi na ulazu u ormar, dok je stavka 46 izlaz prema svjetiljkama. 
Svaka faza (L1, L2, L3) imaju po dvije stezaljke.

2. U troškovniku je navedena količina, jedan mrežni analizator po ormaru 
javne rasvjete. Količina je navedena u redu 42. Vidljivo i iz sheme. Proizvođač 
nije naveden jer je svakome ponuditelju omogućeno da ponudi jednakovrijednu 
tehnologiju sa kojom može zadovoljiti tražene tehničke uvjete. Naručitelj će 
prihvatiti sva rješenja koja zadovoljavaju tražene uvjete. Na tržištu postoji 
veliki broj raznih analizatora, te se u projektu ne preferira jedan određeni 
proizvođač.

3. Za pozicije Excel sheet 43,44,57-Modem/Router-Antena-Kabel nije dovoljna 
samo napraviti pripremu i prostor za montažu elemenata. Modem/Router-
Antena-Kabel trebaju biti ugrađeni i u potpunoj funkcionalnosti. Ormar mora 
biti opremljen jednakovrijednom opremom prema opisu iz troškovnika koja 
omogućuje da je ormar spreman za ugradnju, bez potrebe za naknadnom 
nabavkom dodatne opreme. 

4. Kablovi se uvode kroz temelj, ali zbog dodatne zaštitne pregradne ploče na dnu 
ormara kablovi se uvode kroz uvodnice. Kroz temelj prolaze ulazni i izlazni 
kablovi za koje su potrebne uvodnice. Kabel iz mjernog ormara prema 
razvodnom dijelu ormara može prolaziti i mimo temelja kroz pregradnu 
stranicu, ali sve prema pravilima struke.

5. Budući da se projektom implementira sustav digitalizacije javne rasvjete uz 
lokalno mjerenje potrošnje i komunikacije sa centralnim sustavom, vremenski 
relej (VR1 – shema upravljanja iz priloga 1. GP) ima namjenu da u slučaju 



iznenadnog nestanka električne energije sustavu mjerenja i komunikacije 
osigura stabiliziran sustav napajanja kako bi se izbjegle greške i mogući 
kvarovi uslijed nekontroliranih periodičnih paljenja i gašenja (unutar 
pretpostavljenih 60 s) u NN konzumnoj mreži . Pozicija i ožičenje vremenskog 
releja je prikazana u shemi ormara.

U postupku nabave Naručitelj će objaviti tipsku električnu shemu ormara javne 
rasvjete kao:

      Dodatak V.  – Prilog Glavnom projektu - tipska el. shema

GRAD KRIŽEVCI


